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 図  調査地点位置図（流入水、坂川、浄化施設） 
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水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.4.19 水質分析担当機関

調査地点 S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9(1) S-9(2) S-10

新五駄沼 五駄沼 座生 浅間下 梅郷第二 新川第二 今上落 流山 古ヶ崎

項　目 単位

天　　侯 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

採水時間 時分 8:35 9:10 9:45 10:20 11:00 11:30 12:00 12:40 8:00 15:30 9:44

気　　温 ℃ 17.5 17.5 17.4 17.5 17.5 17.3 17.4 16.5 15.0 19.4 16.9

水　　温 ℃ 16.0 14.5 17.7 16.2 17.8 19.5 21.5 21.0 15.5 16.4 15.7

流　　量 m
3
/sec 0.11 0.12 0.11 0.02 0.02 0.07 0.07 0.01 1.47 5.57 2.26

ｐＨ － 8.9 7.6 7.4 7.3 7.5 7.8 8.2 7.9 7.5 7.3 7.7

ＤＯ mg/L 15.3 11.1 2.5 5.0 10.7 8.6 13.3 4.3 8.8 8.8 7.8

ＢＯＤ mg/L 13.2 1.6 8.2 9.5 5.2 8.4 6.7 7.7 1.5 2.7 1.0

溶解性ＢＯＤ mg/L 2.9 1.4 3.4 2.7 2.0 4.8 2.8 3.9 1.3 － 0.9

ＣＯＤ mg/L 20.3 3.5 11.8 11.1 7.9 10.3 9.3 10.7 4.1 4.1 5.7

ＳＳ mg/L 58.0 14.3 8.1 9.3 22.6 3.2 14.5 12.4 12.2 10.3 8.0

ＶＳＳ mg/L 25.5 3.2 4.6 6.1 7.0 1.9 4.7 10.0 3.5 － 2.8

総窒素 mg/L 2.04 4.90 4.92 4.17 2.93 9.55 5.96 1.12 2.36 － 3.75

総リン mg/L 0.140 0.437 0.674 0.289 0.118 0.930 0.508 0.119 0.129 － 0.293

アンモニウム態窒素 mg/L 0.52 0.24 3.85 2.09 0.41 6.34 0.61 0.17 0.37 － 0.65

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.124 0.040 0.375 0.352 0.076 0.805 0.150 0.121 0.026 － 0.030

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － － － 1.4E+04 － －

ＥＣ mS/m － － － － － － － － 22.8 － －

2-MIB μg/L － － － － － － － － <0.001 － －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － － － － － － －

クロロフィルa μg/L － － － － － － － － － － －

ジオスミン μg/L － － － － － － － － － － －

坂川放水路

水質分析測定結果表（平成17年4月分-1）



水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.4.19 水質分析担当機関

調査地点 S-11 S-12 S-13 S-14 S-15 S-16(1) S-16(2) S-17(1) S-17(2) S-18(1) S-18(2)

赤圦 柳原 真間川 市川市 秣川

項　目 単位

天　　侯 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

採水時間 時分 10:30 11:18 12:24 13:30 13:50 10:16 14:47 11:30 16:09 8:50 15:30

気　　温 ℃ 18.8 21.2 21.1 21.0 22.0 21.0 17.5 24.0 12.0 16.5 20.8

水　　温 ℃ 18.0 17.5 17.5 17.9 17.9 17.0 16.5 18.0 16.0 16.4 18.7

流　　量 m
3
/sec 0.00 5.74 -6.59 0.03 0.62 0.96 0.93 0.49 0.99 0.98 1.07

ｐＨ － 7.5 7.5 7.6 7.5 7.6 7.6 7.5 7.6 7.9 7.6 7.6

ＤＯ mg/L 8.4 7.2 10.7 9.4 3.3 10.9 10.7 11.3 12.7 10.0 9.6

ＢＯＤ mg/L 1.2 1.9 0.6 2.0 3.9 2.6 1.4 2.1 2.4 2.9 1.8

溶解性ＢＯＤ mg/L 1.0 0.9 0.1 1.0 1.6 － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 4.5 4.6 2.6 3.5 5.9 3.7 3.0 4.2 4.3 5.0 3.9

ＳＳ mg/L 7.1 5.4 7.4 7.2 5.0 6.6 5.0 9.1 9.2 15.5 7.3

ＶＳＳ mg/L 2.0 1.7 1.4 2.2 2.3 2.1 － 3.6 － 4.8 －

総窒素 mg/L 3.85 4.17 1.86 2.17 2.52 2.68 － 2.66 － 3.02 －

総リン mg/L 0.245 0.237 0.078 0.152 0.292 0.137 － 0.116 － 0.201 －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.05 0.10 <0.01 0.51 1.54 0.27 － 0.13 － 0.39 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － 1.95 － 2.12 － 2.06 －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － 0.044 － 0.035 － 0.055 －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.041 0.039 0.009 0.006 0.016 0.099 － 0.063 － 0.122 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － 3.3E+04 － 3.3E+03 － 7.0E+03 －

ＥＣ mS/m － － － － － 23.1 － 23.4 － 24.9 －

2-MIB μg/L － － － － － 0.004 － <0.001 － 0.004 －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － 0.072 － 0.044 － 0.070 －

クロロフィルa μg/L － － － － － 4.8 － 10.9 － 13.7 －

ジオスミン μg/L － － － － － － － － － － －

富士見橋 金杉 大谷口新田

水質分析測定結果表（平成17年4月分-2）



水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.4.19 水質分析担当機関

調査地点 S-19(1) S-19(2) S-20(1) S-20(2) S-21(1) S-21(2) S-22(1) S-22(2) S-23(1) S-23(2)

項　目 単位

天　　侯 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

採水時間 時分 10:59 15:20 0:00 0:00 9:15 14:08 12:07 16:50 11:25 16:06

気　　温 ℃ 24.0 16.5 0.0 0.0 17.0 18.5 23.5 17.8 23.2 18.0

水　　温 ℃ 18.0 19.0 0.0 0.0 14.5 16.5 19.2 17.2 18.5 19.0

流　　量 m
3
/sec 0.10 0.18 0.00 0.86 1.02 1.14 0.22 0.39 0.28 0.32

ｐＨ － 7.7 7.7 7.6 7.7 7.6 7.7 7.6 7.7

ＤＯ mg/L 10.0 10.5 10.1 10.2 9.6 12.1 8.4 10.6

ＢＯＤ mg/L 1.8 2.1 1.0 1.7 1.8 3.3 5.2 5.1

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 4.9 5.0 2.7 3.1 4.3 4.8 7.5 6.9

ＳＳ mg/L 8.9 6.5 5.5 8.3 8.3 11.8 13.2 10.1

ＶＳＳ mg/L 2.2 － 1.5 － 2.7 － 4.3 －

総窒素 mg/L 5.53 － 2.28 － 2.66 － 5.80 －

総リン mg/L 0.348 － 0.079 － 0.133 － 0.524 －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.20 － <0.01 － 0.25 － 1.40 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.127 － 0.081 － 0.128 － 0.185 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

7.9E+04 － 4.9E+03 － 3.3E+03 － 2.4E+04 －

ＥＣ mS/m 37.6 － 21.8 － 25.7 － 38.1 －

2-MIB μg/L <0.001 － 0.005 － 0.004 － <0.001 －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － － － －

クロロフィルa μg/L － － － － － － － －

ジオスミン μg/L － － － － － － － －

野々下立坑前ヶ崎

水質分析測定結果表（平成17年4月分-3）
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水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 坂　　　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.4.19 水質分析担当機関

調査地点 S-31(1) S-31(2) S-32(1) S-32(2) S-33(1) S-33(2) S-34(1) S-34(2) S-35(1) S-35(2) S-36(1) S-36(2)

項　目 単位

天　　侯 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

採水時間 時分 8:05 14:50 12:00 16:38 13:35 17:33 12:24 17:20 12:55 17:10 8:00 13:29

気　　温 ℃ 14.0 20.8 25.0 12.0 24.2 12.0 24.5 12.0 24.0 16.0 15.0 17.0

水　　温 ℃ 14.5 19.2 17.7 16.0 18.5 15.0 19.2 15.5 19.5 16.1 14.5 19.0

流　　量 m
3
/sec 0.00 0.05 0.00 0.18 0.04 0.04 0.15 0.14 0.07 0.07 0.07 0.05

ｐＨ － 7.0 7.7 7.6 7.8 8.1 7.7 7.8 7.8 7.6 7.7 7.7 7.9

ＤＯ mg/L 0.3 6.7 8.9 10.0 6.2 3.5 8.5 8.1 4.9 3.7 7.8 7.9

ＢＯＤ mg/L 132.1 10.1 6.1 4.3 14.5 10.8 7.2 8.0 12.1 10.6 9.8 8.5

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 46.7 12.0 7.1 6.2 14.5 12.4 7.5 7.9 12.5 10.2 9.5 8.0

ＳＳ mg/L 25.0 13.0 6.9 7.5 16.4 9.7 4.5 7.4 11.6 9.6 15.6 18.0

ＶＳＳ mg/L 17.0 － 2.9 － 7.7 － 2.3 － 6.2 － 5.7 －

総窒素 mg/L 4.78 － 4.99 － 10.66 － 6.18 － 9.27 － 6.59 －

総リン mg/L 0.501 － 0.598 － 1.301 － 0.527 － 0.947 － 0.525 －

アンモニウム態窒素 mg/L 1.21 － 1.00 － 6.23 － 2.05 － 4.76 － 2.52 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 1.052 － 0.160 － 0.311 － 0.216 － 0.222 － 0.267 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

2.4E+06 － 1.3E+06 － 3.3E+04 － 7.0E+04 － 7.9E+06 － 4.9E+06 －

ＥＣ mS/m 49.5 － 33.2 － 49.5 － 40.5 － 42.9 － 40.2 －

2-MIB μg/L 0.009 － <0.001 － 0.007 － <0.001 － 0.002 － <0.001 －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － － － － － － － －

クロロフィルa μg/L － － － － － － － － － － － －

ジオスミン μg/L － － － － － － － － － － － －

水質分析測定結果表（平成17年4月分-4）
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水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関
調査年月日 H17.4.19 水質分析担当機関

調査地点 S-9(1) 調査地点

坂川 古ヶ崎浄化施設

項　目 単位 放水路 項　目 単位 流入前 流出後

天　　侯 晴 晴 晴

採水時間 時分 8:00 時分 9:59 12:00

気　　温 ℃ 15.0 ℃ 16.5 22.2

水　　温 ℃ 15.5 ℃ 16.4 17.0

流　　量 m
3
/sec 1.47 m

3
/sec - -

カドミウム mg/L <0.0005 mg/L 7.6 7.6

全シアン mg/L <0.01 mg/L 8.5 7.9

鉛 mg/L <0.001 mg/L 3.7 1.6

六価クロム mg/L <0.005 mg/L 1.0 0.6

砒素 mg/L 0.001 mg/L 8.2 4.4

総水銀 mg/L <0.0005 mg/L 0.71 0.14

ＰＣＢ mg/L － μg/L 0.003 <0.001

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.0002 μg/L 0.007 0.005

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.0002

四塩化炭素 mg/L －

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/L －

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L －

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L －

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L －

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L －

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L －

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ mg/L －

チウラム mg/L －

シマジン mg/L －

チオベンカルブ mg/L －

ベンゼン mg/L －

セレン mg/L －

硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

mg/L －

ほう素 mg/L －

フッ素 mg/L 0.08

ｐＨ

天　　侯

採水時間

気　　温

水　　温

流　　量

水質分析測定結果表（平成17年4月分-5）

 ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素

ジオスミン
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ＢＯＤ

溶解性ＢＯＤ

ＳＳ

2-MIB



水質分析測定結果表（平成17年5月分-1）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.5.11 水質分析担当機関

調査地点 S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9(1) S-9(2) S-10

新五駄沼 五駄沼 座生 浅間下 梅郷第二 新川第二 今上落 流山 坂川放水路 古ヶ崎

項　目 単位

天　　侯 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇

採水時間 時分 8:20 9:20 10:00 10:30 11:40 12:05 12:45 13:10 8:00 14:40 9:00

気　　温 ℃ 15.0 15.0 16.1 16.9 16.5 17.1 17.5 17.1 13.8 15.7 13.5

水　　温 ℃ 16.5 15.9 18.0 16.2 16.6 15.5 16.5 18.8 16.0 17.7 16.8

流　　量 m
3
/sec 0.09 0.00 0.51 0.02 0.03 0.05 0.08 0.01 0.36 0.25 1.10

ｐＨ － 7.2 7.4 7.3 7.2 7.2 7.4 7.3 7.3 7.1 7.3 7.2

ＤＯ mg/L 3.6 4.7 2.2 4.4 7.0 7.1 7.6 3.0 4.7 6.4 5.0

ＢＯＤ mg/L 2.4 26.8 8.1 3.7 3.1 4.3 2.1 79.0 3.3 3.1 5.0

溶解性ＢＯＤ mg/L 1.3 10.3 4.9 3.5 0.1 2.7 0.3 38.1 0.9 － 0.8

ＣＯＤ mg/L 9.7 22.4 12.5 7.4 8.6 9.1 9.1 47.9 5.7 6.3 7.4

ＳＳ mg/L 6.2 15.0 8.2 4.5 14.1 1.9 22.8 17.0 14.6 16.2 11.0

ＶＳＳ mg/L 3.0 10.0 5.4 2.8 4.8 0.8 7.0 13.6 5.6 － 5.5

総窒素 mg/L 6.24 9.59 6.91 5.11 2.17 9.76 5.80 1.02 2.26 － 3.84

総リン mg/L 0.359 1.306 0.842 0.243 0.112 1.038 0.487 0.130 0.180 － 0.322

アンモニウム態窒素 mg/L 3.59 6.01 5.69 3.26 0.60 6.36 1.01 0.01 0.42 － 1.06

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.093 0.243 0.358 0.185 0.035 0.331 0.232 0.061 0.164 － 0.072

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － － － 7.9E+04 － －

ＥＣ mS/m － － － － － － － － 24.2 － －

2-MIB μg/L － － － － － － － － <0.001 － －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － － － － － － －

クロロフィルa μg/L － － － － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年5月分-2）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.5.11 水質分析担当機関

調査地点 S-11 S-12 S-13 S-14 S-15 S-16(1) S-16(2) S-17(1) S-17(2) S-18(1) S-18(2)

赤圦 柳原 真間川 市川市 秣川 富士見橋 金杉 大谷口新田

項　目 単位

天　　侯 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇

採水時間 時分 9:40 10:25 11:00 11:35 12:36 10:13 15:30 12:09 16:55 8:45 14:12

気　　温 ℃ 13.9 14.8 14.9 15.0 15.3 16.0 16.5 16.0 16.0 17.0 19.5

水　　温 ℃ 17.2 17.0 16.0 16.8 16.8 16.7 16.8 16.5 16.6 17.3 16.4

流　　量 m
3
/sec -0.08 2.77 0.83 0.03 0.05 1.48 1.53 2.19 1.67 1.56 1.18

ｐＨ － 7.6 7.0 7.4 7.2 7.3 7.7 7.9 7.7 7.9 7.0 7.3

ＤＯ mg/L 6.6 6.2 9.5 2.6 2.6 10.0 10.2 10.1 10.4 8.9 7.5

ＢＯＤ mg/L 2.0 1.2 0.9 2.4 3.2 1.1 0.3 1.2 1.3 1.4 1.2

溶解性ＢＯＤ mg/L 0.4 0.5 <0.1 2.3 2.4 － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 5.6 5.0 3.4 5.5 6.6 3.4 3.0 3.9 4.2 4.9 4.5

ＳＳ mg/L 10.1 6.0 10.8 3.4 7.3 4.5 4.0 7.6 8.0 11.8 8.6

ＶＳＳ mg/L 3.4 2.5 2.9 2.0 5.0 1.8 － 2.4 － 3.8 －

総窒素 mg/L 3.43 3.82 1.82 3.27 2.68 2.27 － 2.28 － 2.49 －

総リン mg/L 0.258 0.229 0.072 0.360 0.318 0.109 － 0.128 － 0.167 －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.16 0.32 0.11 2.10 1.66 0.24 － 0.17 － 0.37 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － 1.70 － 1.72 － 1.67 －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － 0.052 － 0.057 － 0.066 －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.048 0.055 0.034 0.092 0.088 0.039 － 0.071 － 0.058 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － 2.2E+04 － 2.2E+04 － 3.3E+04 －

ＥＣ mS/m － － － － － 22.4 － 23.0 － 24.2 －

2-MIB μg/L － － － － － 0.009 － 0.008 － 0.008 －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － 0.075 － 0.071 － 0.079 －

クロロフィルa μg/L － － － － － 2.4 － 7.5 － 5.4 －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年5月分-3）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.5.11 水質分析担当機関

調査地点 S-19(1) S-19(2) S-20(1) S-20(2) S-21(1) S-21(2) S-22(1) S-22(2) S-23(1) S-23(2)

前ヶ崎 野々下立坑 北千葉導水路出口 中乃橋 登校橋

項　目 単位

天　　侯 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇

採水時間 時分 10:52 16:18 8:20 14:14 9:37 14:58 9:47 15:01 10:36 15:33

気　　温 ℃ 16.7 16.0 15.5 17.0 16.0 17.1 18.8 19.0 18.0 16.8

水　　温 ℃ 16.7 17.2 16.8 16.9 16.6 16.9 17.7 17.3 17.5 18.3

流　　量 m
3
/sec 0.27 0.21 － － 0.94 1.12 0.71 0.78 0.81 0.59

ｐＨ － 7.6 7.8 7.6 7.8 7.7 7.9 7.1 7.3 7.2 7.3

ＤＯ mg/L 8.2 9.3 9.6 9.5 9.4 9.6 7.0 8.5 5.5 6.4

ＢＯＤ mg/L 1.3 0.4 0.2 0.1 0.2 <0.1 0.9 1.2 4.7 4.6

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 5.3 4.2 3.1 2.7 3.2 3.0 5.3 5.1 7.6 8.3

ＳＳ mg/L 11.2 6.4 4.1 4.1 4.2 4.1 12.1 14.1 13.1 14.5

ＶＳＳ mg/L 3.3 － 0.7 － 0.9 － 3.5 － 4.6 －

総窒素 mg/L 4.60 － 2.01 － 2.04 － 2.40 － 5.02 －

総リン mg/L 0.360 － 0.071 － 0.061 － 0.149 － 0.491 －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.25 － 0.03 － 0.05 － 0.43 － 1.51 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.058 － 0.046 － 0.010 － 0.066 － 0.067 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

4.9E+04 － 1.4E+03 － 3.3E+03 － 4.9E+03 － 3.5E+04 －

ＥＣ mS/m 36.9 － 21.2 － 22.2 － 24.2 － 36.5 －

2-MIB μg/L 0.002 － 0.011 － 0.011 － 0.011 － 0.008 －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － － － －

クロロフィルa μg/L － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年5月分-4）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 坂　　　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.5.11 水質分析担当機関

調査地点 S-31(1) S-31(2) S-32(1) S-32(2) S-33(1) S-33(2) S-34(1) S-34(2) S-35(1) S-35(2) S-36(1) S-36(2)

神明堀樋管 新坂川 二ッ木都市下水路 富士川中流部 長津川下流 野々下中流部

項　目 単位

天　　侯 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇

採水時間 時分 8:06 13:38 12:42 17:15 12:03 16:40 12:40 17:21 11:08 16:03 9:01 14:32

気　　温 ℃ 16.0 17.2 16.8 15.5 16.0 15.4 16.0 15.5 16.5 15.9 15.5 17.0

水　　温 ℃ 14.8 17.6 17.2 16.2 14.5 15.5 16.7 16.2 17.3 17.1 16.5 16.9

流　　量 m
3
/sec 0.05 0.45 0.61 0.39 0.06 0.05 0.22 0.23 0.07 0.07 0.02 0.02

ｐＨ － 6.9 7.4 7.3 7.3 7.4 7.4 7.7 7.9 7.4 7.4 7.7 7.9

ＤＯ mg/L 1.3 7.8 7.7 8.5 4.7 3.7 9.4 9.3 4.8 4.6 6.0 7.2

ＢＯＤ mg/L 10.7 4.9 5.2 4.7 9.4 8.0 2.6 2.3 9.3 10.5 11.8 8.6

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 10.8 7.5 6.3 6.5 10.9 9.7 5.2 5.2 10.0 10.7 11.7 8.8

ＳＳ mg/L 5.8 8.5 10.0 10.4 3.8 5.5 9.3 13.6 6.8 8.1 10.5 21.7

ＶＳＳ mg/L 3.5 － 3.7 － 2.9 － 3.0 － 4.2 － 5.8 －

総窒素 mg/L 2.31 － 4.07 － 8.21 － 5.29 － 8.36 － 6.55 －

総リン mg/L 0.335 － 0.510 － 1.205 － 0.434 － 0.696 － 0.744 －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.91 － 0.45 － 4.90 － 0.10 － 4.48 － 4.31 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.108 － 0.093 － 0.080 － 0.301 － 0.189 － 0.061 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

3.3E+05 － 2.4E+04 － 4.9E+04 － 3.3E+04 － 7.9E+04 － 9.2E+05 －

ＥＣ mS/m 41.8 － 30.6 － 40.3 － 37.7 － 39.4 － 42.0 －

2-MIB μg/L 0.017 － 0.009 － 0.009 － 0.004 － 0.009 － 0.015 －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － － － － － － － －

クロロフィルa μg/L － － － － － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年5月分-5）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関
調査年月日 H17.5.11 水質分析担当機関

調査地点 S-9(1) 調査地点

坂川 古ヶ崎浄化施設

項　目 単位 放水路 項　目 単位 流入前 流出後

天　　侯 曇 曇 曇

採水時間 時分 8:00 時分 13:35 15:35

気　　温 ℃ 13.8 ℃ 15.0 15.7

水　　温 ℃ 16.0 ℃ 16.5 17.9

流　　量 m
3
/sec 0.36 m

3
/sec - -

カドミウム mg/L <0.0005 mg/L 7.3 7.0

全シアン mg/L <0.01 mg/L 4.6 6.0

鉛 mg/L <0.001 mg/L 5.2 2.9

六価クロム mg/L <0.005 mg/L 1.9 1.3

砒素 mg/L 0.001 mg/L 11.4 7.8

総水銀 mg/L <0.0005 mg/L 1.65 0.30

ＰＣＢ mg/L － μg/L 0.015 0.009

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.0002 μg/L 0.009 0.007

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.0002

四塩化炭素 mg/L －

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/L －

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L －

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L －

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L －

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L －

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L －

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ mg/L －

チウラム mg/L －

シマジン mg/L －

チオベンカルブ mg/L －

ベンゼン mg/L －

セレン mg/L －

硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

mg/L －

ほう素 mg/L －

フッ素 mg/L 0.09

ジオスミン 
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水質分析測定結果表（平成17年6月分-1）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.6.8 水質分析担当機関

調査地点 S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9(1) S-9(2) S-10

新五駄沼 五駄沼 座生 浅間下 梅郷第二 新川第二 今上落 流山 坂川放水路 古ヶ崎

項　目 単位

天　　侯 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇

採水時間 時分 8:10 9:00 10:00 10:50 11:30 12:10 12:50 13:20 8:03 14:15 8:48

気　　温 ℃ 25.0 26.5 25.8 27.0 27.7 27.7 27.7 26.8 22.8 25.1 23.5

水　　温 ℃ 21.2 21.0 21.8 21.0 23.1 21.6 24.6 25.0 22.7 25.0 22.4

流　　量 m3/sec 0.09 0.00 0.06 0.01 0.05 0.04 0.13 0.01 1.28 -1.71 1.45

ｐＨ － 7.2 7.0 7.1 7.1 7.3 7.6 7.6 7.6 7.3 7.4 7.4

ＤＯ mg/L 3.1 6.2 2.4 4.4 9.1 7.8 7.8 6.6 2.9 5.9 3.4

ＢＯＤ mg/L 5.8 13.9 5.9 6.6 3.4 7.5 5.9 1.8 3.1 2.7 4.6

溶解性ＢＯＤ mg/L 2.3 7.1 3.9 2.6 1.2 5.2 2.0 0.7 1.0 － 1.6

ＣＯＤ mg/L 10.1 13.9 11.0 10.6 9.2 10.0 10.3 3.6 5.7 5.5 6.7

ＳＳ mg/L 9.5 13.8 8.0 8.4 8.6 1.5 19.6 1.5 9.2 9.6 7.8

ＶＳＳ mg/L 2.2 6.0 2.8 4.2 1.6 1.0 4.8 0.9 3.0 － 3.2

総窒素 mg/L 3.11 4.91 6.63 6.17 1.59 6.02 5.33 1.24 1.81 － 4.67

総リン mg/L 0.383 0.747 0.777 0.289 0.097 0.959 0.379 0.112 0.161 － 0.302

アンモニウム態窒素 mg/L 1.72 3.20 4.67 1.37 0.29 4.96 0.29 0.23 0.54 － 0.78

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.114 0.960 0.222 0.272 0.040 0.305 0.093 0.060 0.083 － 0.105

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － － － 1.3E+05 － －

ＥＣ mS/m － － － － － － － － 28.7 － －

2-MIB μg/L － － － － － － － － <0.001 － －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － － － － － － －

クロロフィルa μg/L － － － － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年6月分-2）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.6.8 水質分析担当機関

調査地点 S-11 S-12 S-13 S-14 S-15 S-16(1) S-16(2) S-17(1) S-17(2) S-18(1) S-18(2)

赤圦 柳原 真間川 市川市 秣川 富士見橋 金杉 大谷口新田

項　目 単位

天　　侯 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇

採水時間 時分 9:17 9:57 10:45 11:07 11:44 9:05 13:50 10:30 14:50 8:30 13:40

気　　温 ℃ 24.0 25.1 28.3 28.0 28.8 25.0 26.5 25.0 26.0 24.1 25.0

水　　温 ℃ 23.4 22.4 23.6 23.7 22.0 22.9 21.9 23.2 23.6 22.2 24.4

流　　量 m3/sec 0.20 1.00 -1.74 0.00 0.03 1.25 1.13 3.01 2.08 0.73 0.96

ｐＨ － 7.4 7.4 7.5 7.6 7.7 7.2 7.5 7.3 7.5 7.3 7.3

ＤＯ mg/L 5.4 4.7 8.8 9.5 2.9 8.7 8.8 8.6 9.0 7.1 7.2

ＢＯＤ mg/L 1.9 2.5 1.8 2.8 2.5 2.1 1.6 1.9 2.2 2.3 2.0

溶解性ＢＯＤ mg/L 0.6 0.8 0.6 1.1 1.7 － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 4.5 5.1 3.7 4.8 5.1 3.8 3.7 4.5 4.7 4.8 4.3

ＳＳ mg/L 6.8 6.8 7.8 6.8 3.1 4.8 5.6 7.8 6.0 10.4 6.8

ＶＳＳ mg/L 1.6 2.0 2.0 2.0 0.7 0.9 － 1.8 － 2.4 －

総窒素 mg/L 4.46 4.63 1.87 1.94 1.73 2.41 － 2.29 － 2.41 －

総リン mg/L 0.244 0.248 0.087 0.118 0.173 0.107 － 0.145 － 0.147 －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.11 0.29 0.02 0.19 0.95 0.12 － 0.07 － 0.32 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － 1.70 － 1.69 － 1.57 －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － 0.023 － 0.025 － 0.041 －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.117 0.101 0.071 0.095 0.113 0.077 － 0.086 － 0.076 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － 7.9E+04 － 1.7E+05 － 7.9E+03 －

ＥＣ mS/m － － － － － 24.4 － 25.7 － 27.4 －

2-MIB μg/L － － － － － 0.002 － <0.001 － 0.004 －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － 0.059 － 0.073 － 0.100 －

クロロフィルa μg/L － － － － － 1.7 － 5.2 － 6.5 －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年6月分-3）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.6.8 水質分析担当機関

調査地点 S-19(1) S-19(2) S-20(1) S-20(2) S-21(1) S-21(2) S-22(1) S-22(2) S-23(1) S-23(2)

前ヶ崎 野々下立坑 北千葉導水路出口 中乃橋 登校橋

項　目 単位

天　　侯 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇

採水時間 時分 9:45 14:11 8:23 13:32 9:09 14:29 9:43 15:05

気　　温 ℃ 24.5 26.0 23.5 26.0 25.0 24.9 24.4 25.2

水　　温 ℃ 21.1 22.7 22.3 21.7 22.6 23.1 22.6 23.0

流　　量 m3/sec 0.23 0.24 0.99 0.92 0.35 0.38 0.57 0.30

ｐＨ － 7.2 7.4 7.2 7.6 7.2 7.4 7.4 7.3

ＤＯ mg/L 7.8 8.1 8.1 8.3 5.6 8.1 3.9 4.6

ＢＯＤ mg/L 2.4 2.1 1.0 1.4 2.0 2.7 3.5 4.1

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 4.9 5.4 2.9 3.6 4.5 5.2 6.2 6.8

ＳＳ mg/L 8.6 8.6 4.1 3.6 7.6 11.8 10.6 12.2

ＶＳＳ mg/L 0.4 － 0.9 － 2.0 － 3.6 －

総窒素 mg/L 4.56 － 1.98 － 2.45 － 4.43 －

総リン mg/L 0.292 － 0.078 － 0.148 － 0.437 －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.22 － 0.02 － 0.34 － 1.10 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.095 － 0.064 － 0.077 － 0.067 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

7.9E+04 － 4.9E+03 － 4.9E+04 － 3.3E+05 －

ＥＣ mS/m 38.1 － 23.4 － 28.7 － 39.7 －

2-MIB μg/L <0.001 － 0.003 － <0.001 － 0.009 －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － － － －

クロロフィルa μg/L － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －
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水質分析測定結果表（平成17年6月分-4）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 坂　　　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.6.8 水質分析担当機関

調査地点 S-31(1) S-31(2) S-32(1) S-32(2) S-33(1) S-33(2) S-34(1) S-34(2) S-35(1) S-35(2) S-36(1) S-36(2)

神明堀樋管 新坂川 二ッ木都市下水路 富士川中流部 長津川下流 野々下中流部

項　目 単位

天　　侯 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇

採水時間 時分 7:50 13:15 11:13 15:18 11:17 16:30 11:46 15:45 10:40 15:45 7:50 13:10

気　　温 ℃ 23.6 25.9 26.5 25.5 26.8 25.5 26.7 25.5 24.0 25.5 22.0 26.5

水　　温 ℃ 19.6 25.4 21.9 23.5 21.8 20.7 21.3 21.8 22.4 21.2 19.9 22.1

流　　量 m3/sec 0.12 0.51 0.08 0.17 0.07 0.06 0.17 0.16 0.07 0.06 0.04 0.04

ｐＨ － 7.0 7.3 7.6 7.5 7.4 7.5 7.8 7.6 7.4 7.5 7.3 7.8

ＤＯ mg/L 1.5 4.5 7.0 8.2 8.1 8.2 9.2 7.6 5.1 5.5 6.5 7.0

ＢＯＤ mg/L 12.4 24.0 2.6 2.7 5.6 5.4 7.8 5.6 10.6 10.5 11.0 7.1

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 10.8 19.5 5.3 5.1 7.0 7.8 7.9 6.5 10.9 11.2 10.0 9.2

ＳＳ mg/L 6.8 10.4 5.2 6.4 2.5 7.3 6.1 3.6 8.0 14.0 15.4 20.8

ＶＳＳ mg/L 2.8 － 1.6 － 0.6 - 2.8 － 3.0 － 4.6 －

総窒素 mg/L 2.19 － 3.56 － 10.00 － 6.39 － 10.16 － 4.85 －

総リン mg/L 0.101 － 0.450 － 0.511 － 0.510 － 0.381 － 0.402 －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.60 － 0.17 － 1.11 － 2.07 － 4.64 － 1.94 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.084 － 0.100 － 0.097 － 0.078 － 0.165 － 0.052 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

2.4E+06 － 3.3E+04 － 2.2E+05 － 1.7E+05 － 1.3E+06 － 7.9E+06 －

ＥＣ mS/m 42.8 － 30.4 － 42.7 － 42.3 － 42.3 － 39.1 －

2-MIB μg/L <0.001 － <0.001 － <0.001 － <0.001 － <0.001 － <0.001 －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － － － － － － － －

クロロフィルa μg/L － － － － － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年6月分-5）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関
調査年月日 H17.6.8 水質分析担当機関

調査地点 S-9(1) 調査地点

坂川 古ヶ崎浄化施設

項　目 単位 放水路 項　目 単位 流入前 流出後

天　　侯 曇 曇 曇

採水時間 時分 8:03 時分 13:13 15:13

気　　温 ℃ 22.8 ℃ 26.2 24.9

水　　温 ℃ 22.7 ℃ 23.3 25.0

流　　量 m3/sec 1.28 m3/sec - -

カドミウム mg/L <0.0005 mg/L 7.5 7.4

全シアン mg/L <0.01 mg/L 3.9 5.4

鉛 mg/L <0.001 mg/L 4.5 1.7

六価クロム mg/L <0.005 mg/L 1.6 0.8

砒素 mg/L 0.001 mg/L 12.0 8.4

総水銀 mg/L <0.0005 mg/L 0.97 0.11

ＰＣＢ mg/L － μg/L 0.004 0.002

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.0002 μg/L 0.008 0.004

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.0002

四塩化炭素 mg/L －

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/L －

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L －

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L －

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L －

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L －

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L －

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ mg/L －

チウラム mg/L －

シマジン mg/L －

チオベンカルブ mg/L －

ベンゼン mg/L －

セレン mg/L －

硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

mg/L －

ほう素 mg/L －

フッ素 mg/L 0.21

ジオスミン 
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水質分析測定結果表（平成17年7月分-1）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.7.13～14 水質分析担当機関

調査地点 　S-1 　S-2 　S-3
　新五駄沼 　五駄沼 　座生

項　目 単位 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目 3回目 4回目
天　　侯 － 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇
採水時間 時分 8:27 13:00 9:15 13:30 10:00 14:00 18:00 22:00
気　　温 ℃ 20.0 22.6 20.0 20.0 22.9 23.8 22.2 21.1
水　　温 ℃ 21.8 23.1 21.8 21.8 22.9 23.1 23.3 22.7
流　　量 m3/sec 0.14 0.11 0.15 0.15 0.12 0.41 0.66 0.37

ｐＨ － 7.0 7.0 6.8 7.1 6.9 － 7.0 －

ＤＯ mg/L 5.5 7.6 6.8 5.8 5.9 5.4 3.5 3.3

ＢＯＤ mg/L 15.3 7.8 4.0 5.1 2.4 3.4 7.4 8.4

溶解性ＢＯＤ mg/L 5.4 5.2 0.9 3.0 1.1 － 3.0 －

ＣＯＤ mg/L 7.3 4.7 8.9 6.2 4.4 － 5.2 －

ＳＳ mg/L 30.2 27.6 13.5 6.7 19.4 16.1 13.6 34.8

ＶＳＳ mg/L 11.8 14.0 4.0 4.0 5.8 － 1.5 －

総窒素 mg/L 3.89 3.92 2.68 3.72 2.54 － 2.69 －

総リン mg/L 0.262 0.256 0.186 0.313 0.179 － 0.239 －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.83 0.83 0.55 1.66 0.15 0.39 0.80 0.92

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L 0.023 0.004 0.018 0.016 0.028 － 0.029 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － － －

ＥＣ mS/m － － － － － － － －

２－ＭＩＢ μg/L － － － － － － － －

オルトリン酸態リン mg/L － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － － － － － － － －

臭気強度 度 － － － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年7月分-2）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.7.13～14 水質分析担当機関

調査地点 　S-3 　S-4 　S-5
　座生 　浅間下 　梅郷第二

項　目 単位 5回目 6回目 7回目 1回目 2回目 1回目 2回目
天　　侯 － 曇 小雨 小雨 曇 曇 曇 曇
採水時間 時分 2:00 6:00 10:00 11:10 15:45 11:45 16:30
気　　温 ℃ 20.5 19.6 20.6 24.0 22.5 24.2 22.0
水　　温 ℃ 22.7 22.3 22.5 22.9 26.0 23.1 22.8
流　　量 m3/sec 0.37 0.48 0.00 0.05 0.07 0.05 0.05

ｐＨ － － － － 7.0 7.4 7.0 7.1

ＤＯ mg/L 2.0 1.1 0.8 6.9 6.7 7.0 7.3

ＢＯＤ mg/L 7.5 7.2 7.9 1.1 1.8 1.2 1.5

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － 0.6 1.0 0.3 0.6

ＣＯＤ mg/L － － － 3.7 12.5 3.6 4.6

ＳＳ mg/L 21.6 20.2 16.2 10.1 2.9 24.7 17.1

ＶＳＳ mg/L － － － 3.0 1.7 4.1 4.9

総窒素 mg/L － － － 2.63 4.84 3.14 3.59

総リン mg/L － － － 0.101 0.285 0.792 0.325

アンモニウム態窒素 mg/L 1.38 1.07 1.12 0.25 2.91 0.04 0.07

硝酸態窒素 mg/L － － － 2.33 － 2.02 －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L － － － 0.036 0.036 0.015 0.014

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － －

ＥＣ mS/m － － － － － － －

２－ＭＩＢ μg/L － － － － － － －

オルトリン酸態リン mg/L － － － 0.047 － 0.047 －

ジェオスミン μg/L － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － － － 3.4 － 9.4 －

臭気強度 度 － － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年7月分-3）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.7.13～14 水質分析担当機関

調査地点 　S-6 　S-7 　S-8 　S-9
　新川第二 　今上落 　流山 　坂川放水路

項　目 単位 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目
天　　侯 － 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇
採水時間 時分 8:20 13:40 9:00 14:40 9:50 15:30 10:00 12:00
気　　温 ℃ 20.5 23.0 20.1 22.1 22.6 24.5 24.0 24.9
水　　温 ℃ 20.0 22.0 21.1 23.0 23.8 26.4 23.1 24.3
流　　量 m3/sec 0.03 0.03 0.17 0.17 0.01 0.01 0.65 4.98

ｐＨ － 7.2 7.4 7.0 7.3 7.1 7.2 7.7 7.8

ＤＯ mg/L 7.3 8.2 5.3 6.4 3.6 0.1 4.1 5.9

ＢＯＤ mg/L 2.2 3.5 2.5 2.7 3.7 42.7 2.1 2.4

溶解性ＢＯＤ mg/L 1.5 2.2 0.8 0.9 1.8 26.3 1.1 －

ＣＯＤ mg/L 5.9 6.8 6.8 8.0 6.6 121.5 5.4 5.4

ＳＳ mg/L 1.3 1.9 15.4 22.5 5.0 19.0 11.6 10.8

ＶＳＳ mg/L 1.0 1.6 4.7 4.0 2.0 15.0 4.0 －

総窒素 mg/L 8.21 7.46 3.40 3.10 3.61 3.16 3.17 －

総リン mg/L 0.377 0.374 0.168 0.226 0.193 0.406 0.143 －

アンモニウム態窒素 mg/L 2.81 3.08 0.29 0.20 0.44 0.10 0.29 0.24

硝酸態窒素 mg/L 4.62 － 2.96 － － － 1.47 －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L 0.023 0.023 0.023 0.017 0.037 0.017 0.017 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － 1.1E+05 －

ＥＣ mS/m － － － － － － － －

２－ＭＩＢ μg/L － － － － － － 0.002 －

オルトリン酸態リン mg/L 0.048 － 0.107 － － － 0.070 －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L 0.2 － 7.0 － － － 10.3 －

臭気強度 度 － － － － － － 2 －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － 22.0 －



水質分析測定結果表（平成17年7月分-4）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.7.13～14 水質分析担当機関

調査地点 　S-9
　坂川放水路

項　目 単位 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目 8回目 9回目 10回目
天　　侯 － 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 小雨
採水時間 時分 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00 2:00 4:00
気　　温 ℃ 26.9 25.5 23.1 21.7 21.0 20.2 20.2 20.2
水　　温 ℃ 24.3 23.5 22.9 22.1 22.1 21.7 21.5 21.8
流　　量 m3/sec 1.58 1.74 1.46 0.40 -0.57 1.15 1.68 2.08

ｐＨ － 7.6 7.6 7.6 7.4 7.6 7.5 7.4 7.3

ＤＯ mg/L 7.6 7.3 7.1 5.0 5.4 5.4 4.9 6.7

ＢＯＤ mg/L 2.5 1.6 1.6 2.0 2.4 2.4 3.1 1.5

溶解性ＢＯＤ mg/L － － 1.3 － － － － －

ＣＯＤ mg/L 5.2 4.5 4.2 4.8 5.1 4.6 4.9 3.7

ＳＳ mg/L 9.8 9.8 8.7 13.5 15.8 13.8 10.8 5.7

ＶＳＳ mg/L － － 3.0 － － － － －

総窒素 mg/L － － 3.24 － － － － －

総リン mg/L － － 0.308 － － － － －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.17 0.20 0.15 0.35 0.20 0.23 0.21 0.10

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L － － 0.017 － － － － －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － － －

ＥＣ mS/m － － － － － － － －

２－ＭＩＢ μg/L － － 0.007 － － － － －

オルトリン酸態リン mg/L － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － － － － － － － －

臭気強度 度 － － 4 － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － 29.2 － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年7月分-5）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.7.13～14 水質分析担当機関

調査地点 　S-9 　S-10
　坂川放水路 　古ヶ崎

項　目 単位 11回目 12回目 13回目 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目
天　　侯 － 小雨 小雨 小雨 曇 曇 曇 曇 曇
採水時間 時分 6:00 8:00 10:00 10:50 14:50 18:50 22:50 2:50
気　　温 ℃ 21.5 20.8 22.5 27.4 23.5 22.2 21.1 20.5
水　　温 ℃ 22.3 22.1 22.3 27.8 23.3 23.3 22.7 22.7
流　　量 m3/sec 1.48 0.66 4.56 1.75 1.86 2.07 2.03 1.43

ｐＨ － 7.1 6.9 7.0 7.7 － 7.6 － －

ＤＯ mg/L 7.0 6.9 6.0 3.9 4.0 4.2 4.0 3.3

ＢＯＤ mg/L 2.0 2.2 2.3 2.9 2.4 3.7 3.4 3.3

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － 1.9 － 1.7 － －

ＣＯＤ mg/L 3.9 4.1 4.3 5.3 － 5.6 － －

ＳＳ mg/L 6.8 6.6 7.6 9.8 14.0 15.7 16.5 13.5

ＶＳＳ mg/L － － － 2.4 － 1.9 － －

総窒素 mg/L － － － 3.26 － 3.34 － －

総リン mg/L － － － 0.225 － 0.242 － －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.11 0.10 0.15 0.50 0.52 0.48 0.48 0.39

硝酸態窒素 mg/L － － － 2.34 － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L － － － 0.038 － 0.031 － －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － － －

ＥＣ mS/m － － － － － － － －

２－ＭＩＢ μg/L － － － 0.004 － 0.006 － －

オルトリン酸態リン mg/L － － － 0.102 － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － － － 3.8 － － － －

臭気強度 度 － － 4 － 6 － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － 17.4 － 25.3 － －



水質分析測定結果表（平成17年7月分-6）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.7.13～14 水質分析担当機関

調査地点 　S-10 　S-11
　古ヶ崎 　赤圦

項　目 単位 6回目 7回目 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
天　　侯 － 小雨 小雨 曇 曇 曇 曇 曇 小雨
採水時間 時分 6:50 10:50 10:00 14:00 18:00 22:00 2:00 6:00
気　　温 ℃ 19.6 20.6 25.0 26.5 23.8 21.3 21.4 20.7
水　　温 ℃ 22.3 22.5 24.0 24.5 23.9 23.1 23.2 22.8
流　　量 m3/sec 1.45 1.57 -0.18 0.00 -0.12 -0.21 -0.17 -0.07

ｐＨ － － － 7.4 － 7.6 － － －

ＤＯ mg/L 3.4 4.1 4.2 4.8 4.2 4.1 4.2 3.7

ＢＯＤ mg/L 4.0 2.5 1.6 1.1 1.7 1.9 2.2 1.6

溶解性ＢＯＤ mg/L － － 1.2 － 0.9 － － －

ＣＯＤ mg/L － － 4.4 － 4.0 － － －

ＳＳ mg/L 12.9 13.7 7.0 5.4 5.0 12.2 10.5 9.0

ＶＳＳ mg/L － － 1.0 － 1.2 － － －

総窒素 mg/L － － 3.08 － 3.11 － － －

総リン mg/L － － 0.149 － 0.175 － － －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.50 0.26 0.29 0.33 0.30 0.31 0.32 0.24

硝酸態窒素 mg/L － － 2.39 － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L － － 0.140 － 0.174 － － －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － － －

ＥＣ mS/m － － － － － － － －

２－ＭＩＢ μg/L － － 0.002 － 0.005 － － －

オルトリン酸態リン mg/L － － 0.091 － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － － 0.7 － － － － －

臭気強度 度 － － 5 － 5 － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － 23.7 － 28.3 － － －



水質分析測定結果表（平成17年7月分-7）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.7.13～14 水質分析担当機関

調査地点 　S-11 　S-12
　赤圦 　柳原

項　目 単位 7回目 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目
天　　侯 － 小雨 曇 曇 曇 曇 曇 小雨 小雨
採水時間 時分 10:00 10:30 14:30 18:30 22:30 2:30 6:30 10:30
気　　温 ℃ 21.3 25.0 26.2 23.5 21.5 21.0 20.0 21.0
水　　温 ℃ 22.9 23.3 23.6 23.4 22.9 22.4 22.4 22.6
流　　量 m3/sec -0.17 4.04 1.58 0.22 5.52 3.98 0.00 2.54

ｐＨ － － 7.2 － 7.3 － － － －

ＤＯ mg/L 4.3 4.8 5.6 5.4 5.0 3.9 4.1 4.2

ＢＯＤ mg/L 1.4 1.8 1.9 2.1 2.4 2.0 1.7 1.3

溶解性ＢＯＤ mg/L － 1.1 － 1.3 － － － －

ＣＯＤ mg/L － 4.5 － 4.4 － － － －

ＳＳ mg/L 11.3 6.6 5.4 5.5 6.8 9.7 8.1 6.2

ＶＳＳ mg/L － 1.8 － 2.0 － － － －

総窒素 mg/L － 2.99 － 2.91 － － － －

総リン mg/L － 0.150 － 0.165 － － － －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.29 0.42 0.27 0.25 0.26 0.31 0.37 0.32

硝酸態窒素 mg/L － 2.38 － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L － 0.117 － 0.037 － － － －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － － －

ＥＣ mS/m － － － － － － － －

２－ＭＩＢ μg/L － － － － － － － －

オルトリン酸態リン mg/L － 0.095 － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － 0.4 － － － － － －

臭気強度 度 － － － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年7月分-8）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.7.13～14 水質分析担当機関

調査地点 　S-13
　真間川

項　目 単位 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目
天　　侯 － 曇 曇 曇 曇 曇 小雨 小雨
採水時間 時分 10:00 14:00 18:00 22:00 2:00 6:00 10:00
気　　温 ℃ 21.0 25.0 24.0 21.5 21.0 19.5 21.5
水　　温 ℃ 22.5 22.7 22.8 22.8 22.5 21.9 21.9
流　　量 m3/sec 1.08 0.60 -0.62 0.69 1.27 0.00 0.00

ｐＨ － 7.2 － 7.3 － － － －

ＤＯ mg/L 6.3 2.4 4.6 7.0 2.3 1.3 6.3

ＢＯＤ mg/L 1.2 4.8 3.7 1.3 4.7 5.1 1.6

溶解性ＢＯＤ mg/L 1.0 － 2.5 － － － －

ＣＯＤ mg/L 3.2 － 9.6 － － － －

ＳＳ mg/L 8.8 4.8 9.4 9.7 21.5 5.3 14.0

ＶＳＳ mg/L 2.0 － 2.2 － － － －

総窒素 mg/L 4.43 － 4.48 － － － －

総リン mg/L 0.339 － 0.375 － － － －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.10 3.32 1.91 0.04 1.93 2.92 0.12

硝酸態窒素 mg/L 1.95 － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L 0.043 － 0.070 － － － －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － －

ＥＣ mS/m － － － － － － －

２－ＭＩＢ μg/L － － － － － － －

オルトリン酸態リン mg/L 0.098 － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L 3.5 － － － － － －

臭気強度 度 － － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年7月分-9）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.7.13～14 水質分析担当機関

調査地点 　S-14 　S-15 　S-16
　市川市 　秣川 　富士見橋

項　目 単位 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目 3回目 4回目
天　　侯 － 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇
採水時間 時分 9:00 13:20 8:00 12:30 10:00 12:00 14:00 16:00
気　　温 ℃ 21.0 21.0 20.2 26.5 23.4 23.4 25.2 24.5
水　　温 ℃ 21.8 22.3 21.8 23.3 24.3 24.3 24.9 24.8
流　　量 m3/sec 0.02 0.03 0.00 0.14 1.32 1.57 1.31 1.32

ｐＨ － 7.0 7.4 7.4 7.4 7.4 7.7 7.8 7.6

ＤＯ mg/L 4.7 4.9 2.6 2.8 8.2 8.6 8.4 8.5

ＢＯＤ mg/L 2.7 3.9 2.9 2.9 1.4 0.7 1.3 1.0

溶解性ＢＯＤ mg/L 0.8 1.7 1.8 1.8 － － － －

ＣＯＤ mg/L 4.2 4.8 4.9 5.0 3.3 2.9 2.8 3.2

ＳＳ mg/L 8.5 6.3 4.0 4.4 4.5 5.4 4.8 6.6

ＶＳＳ mg/L 2.5 2.7 1.7 2.1 0.7 － － －

総窒素 mg/L 2.64  6.81  5.09  4.85  2.32  － － －

総リン mg/L 0.119 0.221 0.197 0.182 0.080 － － －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.89  1.71  0.72  0.75  0.07  － － －

硝酸態窒素 mg/L 1.36  － 1.11  － 1.95  － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － 0.038 － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L 0.046 0.064 0.056 0.053 0.023 － － －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － 2.8E+04 － － －

ＥＣ mS/m － － － － 21.3 － － －

２－ＭＩＢ μg/L － － － － 0.002 － － －

オルトリン酸態リン mg/L 0.054 － 0.070 － 0.078 － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L 0.4 － 0.4 － 2.0 － － －

臭気強度 度 － － － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年7月分-10）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.7.13～14 水質分析担当機関

調査地点 　S-16
　富士見橋

項　目 単位 5回目 6回目 7回目 8回目 9回目 10回目 11回目 12回目
天　　侯 － 曇 曇 曇 曇 曇 小雨 小雨 小雨
採水時間 時分 18:00 20:00 22:00 0:00 2:00 4:00 6:00 8:00
気　　温 ℃ 22.0 21.0 19.8 19.8 19.7 19.5 19.2 19.9
水　　温 ℃ 24.4 23.4 23.6 23.3 22.9 22.9 22.8 22.9
流　　量 m3/sec 1.35 1.26 1.24 1.45 1.41 1.33 1.25 1.37

ｐＨ － 7.6 7.6 7.5 7.5 7.3 7.2 7.2 7.2

ＤＯ mg/L 7.8 7.6 7.7 7.8 7.7 7.8 8.0 8.0

ＢＯＤ mg/L 0.7 0.6 0.4 1.0 0.7 0.9 0.3 0.5

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 3.1 3.0 3.1 3.1 3.1 3.0 2.8 3.1

ＳＳ mg/L 5.7 6.8 6.6 4.9 5.9 5.8 4.2 3.7

ＶＳＳ mg/L － － － － － － － －

総窒素 mg/L － － － － － － － －

総リン mg/L － － － － － － － －

アンモニウム態窒素 mg/L － － － － － － － －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L － － － － － － － －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － － －

ＥＣ mS/m － － － － － － － －

２－ＭＩＢ μg/L － － － － － － － －

オルトリン酸態リン mg/L － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － － － － － － － －

臭気強度 度 － － － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年7月分-11）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.7.13～14 水質分析担当機関

調査地点 　S-16 　S-17
富士見橋 　金杉

項　目 単位 13回目 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目
天　　侯 － 小雨 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇
採水時間 時分 10:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
気　　温 ℃ 21.0 23.0 25.0 28.0 24.5 23.5 21.6 21.2
水　　温 ℃ 23.4 21.8 23.1 24.4 23.7 23.6 22.0 20.8
流　　量 m3/sec 1.30 2.21 2.94 2.47 2.01 2.01 1.38 1.44

ｐＨ － 7.2 7.6 7.5 7.4 7.5 7.4 7.3 7.3

ＤＯ mg/L 7.7 7.9 8.2 8.9 8.8 8.0 7.9 7.4

ＢＯＤ mg/L 1.0 1.3 1.2 1.5 0.9 0.9 1.1 0.8

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 3.0 3.4 3.9 4.1 3.7 3.5 3.6 3.6

ＳＳ mg/L 3.4 7.3 4.5 5.4 5.7 5.9 6.4 5.7

ＶＳＳ mg/L － 1.9 － － － － － －

総窒素 mg/L － 2.51  － － － － － －

総リン mg/L － 0.149 － － － － － －

アンモニウム態窒素 mg/L － 0.05  － － － － － －

硝酸態窒素 mg/L － 2.14  － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － 0.039 － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L － 0.017 － － － － － －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ 3.3E+04 － － － － － －

ＥＣ mS/m － 27.6 － － － － － －

２－ＭＩＢ μg/L － 0.002 － － － － － －

オルトリン酸態リン mg/L － 0.104 － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － 1.3 － － － － － －

臭気強度 度 － － － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年7月分-12）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.7.13～14 水質分析担当機関

調査地点 　S-17 　S-18
　金杉 　大谷口新田

項　目 単位 8回目 9回目 10回目 11回目 12回目 13回目 1回目 2回目
天　　侯 － 曇 曇 小雨 小雨 小雨 小雨 曇 曇
採水時間 時分 0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 10:00 12:00
気　　温 ℃ 20.8 20.1 19.5 19.6 20.0 21.5 21.0 25.0
水　　温 ℃ 20.7 21.0 20.8 20.9 20.8 21.4 22.1 23.0
流　　量 m3/sec 2.32 2.42 2.33 2.26 2.16 2.10 1.87 1.87

ｐＨ － 7.3 7.3 7.3 7.2 7.2 7.3 7.2 7.3

ＤＯ mg/L 6.9 7.1 7.1 6.6 7.1 7.2 8.6 6.4

ＢＯＤ mg/L 1.0 1.0 1.6 1.2 0.9 1.0 2.5 1.8

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 3.4 3.6 3.7 3.5 3.1 3.4 4.1 3.6

ＳＳ mg/L 6.9 6.3 9.2 6.7 3.9 4.2 8.2 8.1

ＶＳＳ mg/L － － － － － － 1.9 －

総窒素 mg/L － － － － － － 3.07  －

総リン mg/L － － － － － － 0.145 －

アンモニウム態窒素 mg/L － － － － － － 0.16  －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － 2.16  －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － 0.067 －

陰イオン界面活性剤 mg/L － － － － － － 0.039 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － 4.9E+04 －

ＥＣ mS/m － － － － － － 26.2 －

２－ＭＩＢ μg/L － － － － － － 0.002 －

オルトリン酸態リン mg/L － － － － － － 0.091 －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － － － － － － 2.1 －

臭気強度 度 － － － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年7月分-13）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.7.13～14 水質分析担当機関

調査地点 　S-18
　大谷口新田

項　目 単位 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目 8回目 9回目 10回目
天　　侯 － 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 小雨
採水時間 時分 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00 2:00 4:00
気　　温 ℃ 25.0 25.1 23.5 22.5 21.8 21.0 20.0 21.0
水　　温 ℃ 23.0 24.0 23.5 23.0 23.0 23.0 23.0 22.9
流　　量 m3/sec 1.15 1.03 1.51 0.77 1.09 1.82 1.97 1.94

ｐＨ － 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.3 7.2

ＤＯ mg/L 7.1 6.6 7.8 7.8 7.5 7.7 7.1 6.8

ＢＯＤ mg/L 1.9 0.8 0.8 1.4 1.0 0.6 1.0 1.4

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 3.3 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 3.9

ＳＳ mg/L 6.0 5.5 4.6 5.1 4.9 5.7 8.5 9.9

ＶＳＳ mg/L － － － － － － － －

総窒素 mg/L － － － － － － － －

総リン mg/L － － － － － － － －

アンモニウム態窒素 mg/L － － － － － － － －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L － － － － － － － －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － － －

ＥＣ mS/m － － － － － － － －

２－ＭＩＢ μg/L － － － － － － － －

オルトリン酸態リン mg/L － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － － － － － － － －

臭気強度 度 － － － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年7月分-14）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.7.13～14 水質分析担当機関

調査地点 　S-18 　S-19
　大谷口新田 　前ヶ崎

項　目 単位 11回目 12回目 13回目 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目
天　　侯 － 小雨 小雨 小雨 曇 曇 曇 曇 曇
採水時間 時分 6:00 8:00 10:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00
気　　温 ℃ 20.0 20.5 21.0 24.5 28.2 26.8 27.0 24.0
水　　温 ℃ 22.2 22.5 22.8 21.0 22.5 22.5 22.2 21.5
流　　量 m3/sec 1.70 1.00 1.73 0.21 0.24 0.26 0.26 0.28

ｐＨ － 7.4 7.3 7.3 6.9 7.0 6.9 7.0 7.0

ＤＯ mg/L 6.7 5.8 5.6 7.6 7.0 9.0 8.5 7.9

ＢＯＤ mg/L 1.4 1.3 1.3 1.1 0.7 1.0 1.0 1.1

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 4.4 4.2 4.1 4.4 4.2 4.1 4.4 4.7

ＳＳ mg/L 14.5 12.3 14.5 8.6 6.8 5.6 6.2 12.3

ＶＳＳ mg/L － － － 2.3 － － － －

総窒素 mg/L － － － 5.14  － － － －

総リン mg/L － － － 0.250 － － － －

アンモニウム態窒素 mg/L － － － 0.10  － － － －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L － － － 0.065 － － － －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － 1.3E+05 － － － －

ＥＣ mS/m － － － 38.1 － － － －

２－ＭＩＢ μg/L － － － 0.002 － － － －

オルトリン酸態リン mg/L － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － － － － － － － －

臭気強度 度 － － － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年7月分-15）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.7.13～14 水質分析担当機関

調査地点 　S-19
　前ヶ崎

項　目 単位 6回目 7回目 8回目 9回目 10回目 11回目 12回目 13回目
天　　侯 － 曇 曇 曇 曇 小雨 小雨 小雨 小雨
採水時間 時分 20:00 22:00 0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
気　　温 ℃ 23.0 20.5 21.5 21.0 21.0 21.0 21.0 22.1
水　　温 ℃ 20.5 20.2 20.1 19.9 20.0 20.2 20.5 20.9
流　　量 m3/sec 0.28 0.26 0.21 0.28 0.26 0.26 0.29 0.28

ｐＨ － 7.1 7.1 7.2 7.1 7.1 7.2 7.2 7.3

ＤＯ mg/L 7.2 7.1 7.2 7.0 7.0 6.9 7.4 7.4

ＢＯＤ mg/L 2.3 1.4 2.0 1.5 1.7 1.5 2.3 1.8

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 6.0 4.4 4.8 5.0 4.6 5.1 5.9 4.4

ＳＳ mg/L 20.8 13.6 12.5 14.6 14.7 12.1 14.5 5.9

ＶＳＳ mg/L － － － － － － － －

総窒素 mg/L － － － － － － － －

総リン mg/L － － － － － － － －

アンモニウム態窒素 mg/L － － － － － － － －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L － － － － － － － －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － － －

ＥＣ mS/m － － － － － － － －

２－ＭＩＢ μg/L － － － － － － － －

オルトリン酸態リン mg/L － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － － － － － － － －

臭気強度 度 － － － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年7月分-16）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.7.13～14 水質分析担当機関

調査地点 　S-20
　野々下立坑

項　目 単位 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目 8回目
天　　侯 － 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇
採水時間 時分 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00
気　　温 ℃ 22.5 27.0 26.8 25.8 24.1 22.0 22.5 20.2
水　　温 ℃ 25.0 25.0 25.0 24.8 24.5 24.2 24.3 24.1
流　　量 m3/sec － － － － － － － －

ｐＨ － 7.0 7.1 7.1 7.2 7.1 7.1 7.1 7.0

ＤＯ mg/L 7.8 7.7 7.7 7.7 7.7 7.8 7.9 7.6

ＢＯＤ mg/L 1.8 1.0 0.5 1.3 0.8 0.5 0.8 0.8

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 3.3 2.8 2.5 2.4 2.5 2.4 2.8 2.5

ＳＳ mg/L 6.3 4.3 3.8 3.7 3.9 3.3 3.3 2.8

ＶＳＳ mg/L 1.4 － － － － － － －

総窒素 mg/L 2.02 － － － － － － －

総リン mg/L 0.043 － － － － － － －

アンモニウム態窒素 mg/L <0.01 － － － － － － －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L 0.062 － － － － － － －

大腸菌群数
MPN/
100mL

1.7E+03 － － － － － － －

ＥＣ mS/m 18.5 － － － － － － －

２－ＭＩＢ μg/L 0.002 － － － － － － －

オルトリン酸態リン mg/L － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － － － － － － － －

臭気強度 度 － － － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年7月分-17）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.7.13～14 水質分析担当機関

調査地点 　S-20 　S-21
　野々下立坑 　北千葉導水路出口

項　目 単位 9回目 10回目 11回目 12回目 13回目 1回目 2回目 3回目
天　　侯 － 曇 小雨 小雨 小雨 小雨 曇 曇 曇
採水時間 時分 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 10:35 12:35 14:35
気　　温 ℃ 21.0 20.5 20.1 20.9 22.6 25.0 27.8 25.8
水　　温 ℃ 24.0 24.0 23.0 23.8 23.7 24.9 25.4 24.8
流　　量 m3/sec － － － － － 0.71 0.76 0.70

ｐＨ － 7.1 7.0 7.0 7.0 7.1 7.0 7.0 7.1

ＤＯ mg/L 7.9 7.7 7.6 7.9 8.0 8.1 8.0 7.7

ＢＯＤ mg/L 0.5 0.5 0.4 0.8 0.4 0.6 0.4 0.6

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 2.4 2.7 2.3 2.6 2.3 2.7 2.7 3.1

ＳＳ mg/L 2.7 3.0 3.4 2.9 2.3 4.8 11.1 7.0

ＶＳＳ mg/L － － － － － 1.3 － －

総窒素 mg/L － － － － － 2.28 － －

総リン mg/L － － － － － 0.062 － －

アンモニウム態窒素 mg/L － － － － － 0.02 － －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L － － － － － 0.052 － －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － 1.7E+03 － －

ＥＣ mS/m － － － － － 17.6 － －

２－ＭＩＢ μg/L － － － － － 0.002 － －

オルトリン酸態リン mg/L － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － － － － － － － －

臭気強度 度 － － － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年7月分-18）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.7.13～14 水質分析担当機関

調査地点 　S-21
　北千葉導水路出口

項　目 単位 4回目 5回目 6回目 7回目 8回目 9回目 10回目 11回目
天　　侯 － 曇 曇 曇 曇 曇 曇 小雨 小雨
採水時間 時分 16:35 18:35 20:35 22:35 0:35 2:35 4:35 6:35
気　　温 ℃ 23.6 23.1 21.8 21.2 21.1 21.0 20.1 20.3
水　　温 ℃ 24.6 24.3 24.1 24.0 23.8 23.7 22.7 23.5
流　　量 m3/sec 0.63 0.70 0.57 0.62 0.58 0.61 0.83 0.93

ｐＨ － 7.1 7.0 7.0 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0

ＤＯ mg/L 7.7 7.6 7.8 7.8 7.6 7.8 8.0 7.7

ＢＯＤ mg/L 0.3 <0.1 0.3 0.1 <0.1 0.1 <0.1 0.1

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 2.6 2.6 2.6 2.5 2.6 2.7 2.5 2.7

ＳＳ mg/L 3.2 3.7 2.5 3.0 2.4 2.5 2.5 2.5

ＶＳＳ mg/L － － － － － － － －

総窒素 mg/L － － － － － － － －

総リン mg/L － － － － － － － －

アンモニウム態窒素 mg/L － － － － － － － －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L － － － － － － － －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － － －

ＥＣ mS/m － － － － － － － －

２－ＭＩＢ μg/L － － － － － － － －

オルトリン酸態リン mg/L － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － － － － － － － －

臭気強度 度 － － － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年7月分-19）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.7.13～14 水質分析担当機関

調査地点 　S-21 　S-22 　S-23
北千葉導水路出口 　中乃橋 　登校橋

項　目 単位 12回目 13回目 1回目 2回目 1回目 2回目
天　　侯 － 小雨 小雨 曇 曇 曇 曇
採水時間 時分 8:35 10:35 9:10 13:20 8:35 12:40
気　　温 ℃ 21.5 22.0 22.0 27.0 20.8 27.0
水　　温 ℃ 23.7 23.6 22.5 24.1 20.2 24.4
流　　量 m3/sec 0.88 0.74 0.68 0.70 0.92 0.74

ｐＨ － 7.0 7.1 7.8 7.8 8.0 7.7

ＤＯ mg/L 7.5 8.7 5.3 6.2 5.1 5.2

ＢＯＤ mg/L 0.5 <0.1 1.8 2.0 3.6 2.5

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 2.5 2.3 3.4 3.7 7.1 5.7

ＳＳ mg/L 2.4 2.1 17.1 9.9 41.0 24.5

ＶＳＳ mg/L － － 5.0 － 10.9 －

総窒素 mg/L － － 2.83 － 4.82 －

総リン mg/L － － 0.136 － 0.406 －

アンモニウム態窒素 mg/L － － 0.14 － 0.50 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L － － 0.052 － 0.056 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － 4.9E+04 － 1.3E+05 －

ＥＣ mS/m － － 29.9 － 42.0 －

２－ＭＩＢ μg/L － － 0.001 － 0.016 －

オルトリン酸態リン mg/L － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － － － － － －

臭気強度 度 － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年7月分-20）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 坂　　　 川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.7.13～14 水質分析担当機関

調査地点 　S-24 　S-25 　S-26 　S-27
　八木南樋管 鰭ヶ崎第3樋管 鰭ヶ崎第4樋管 鰭ヶ崎第5樋管

項　目 単位 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目
天　　侯 － 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇
採水時間 時分 11:13 15:00 8:00 12:50 9:10 13:30 9:35 14:50
気　　温 ℃ 24.6 24.5 20.5 26.2 22.0 27.0 22.5 27.0
水　　温 ℃ 23.6 24.5 20.8 22.8 21.8 22.3 18.9 21.3
流　　量 m3/sec 0.002 0.002 0.008 0.008 0.0004 0.0002 0.0004 0.0006

ｐＨ － － － － － － － － －

ＤＯ mg/L 6.6 6.6 7.7 2.8 8.7 4.0 5.2 7.8

ＢＯＤ mg/L 15.3 16.1 12.0 93.6 7.9 58.0 11.6 21.2

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L － － － － － － － －

ＳＳ mg/L 7.8 10.2 8.8 35.6 4.4 10.2 6.3 4.4

ＶＳＳ mg/L 3.0 4.4 3.5 8.0 3.0 4.4 4.9 3.2

総窒素 mg/L － － － － － － － －

総リン mg/L － － － － － － － －

アンモニウム態窒素 mg/L － － － － － － － －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L － － － － － － － －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － － －

ＥＣ mS/m － － － － － － － －

２－ＭＩＢ μg/L － － － － － － － －

オルトリン酸態リン mg/L － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － － － － － － － －

臭気強度 度 － － － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年7月分-21）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 坂　　　 川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.7.13～14 水質分析担当機関

調査地点 　S-28 　S-29 　S-30
　長崎幹線樋管 　野々下樋管 　名都借樋管

項　目 単位 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目
天　　侯 － 曇 曇 曇 曇 曇 曇
採水時間 時分 9:00 13:30 9:00 13:41 8:00 13:03
気　　温 ℃ 24.5 26.8 20.1 24.8 20.0 24.6
水　　温 ℃ 21.3 22.5 21.8 23.0 21.6 23.7
流　　量 m3/sec 0.028 0.015 0.030 0.023 0.12 0.10

ｐＨ － － － － － － －

ＤＯ mg/L 5.7 6.2 8.5 9.0 8.0 8.9

ＢＯＤ mg/L 10.2 7.8 3.6 2.4 3.9 5.8

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － －

ＣＯＤ mg/L － － － － － －

ＳＳ mg/L 4.2 2.1 1.7 0.6 1.4 1.3

ＶＳＳ mg/L 2.8 1.2 1.2 0.3 1.0 0.9

総窒素 mg/L － － － － － －

総リン mg/L － － － － － －

アンモニウム態窒素 mg/L － － － － － －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L － － － － － －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － －

ＥＣ mS/m － － － － － －

２－ＭＩＢ μg/L － － － － － －

オルトリン酸態リン mg/L － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － － － － － －

臭気強度 度 － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年7月分-22）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 坂　　　 川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.7.13～14 水質分析担当機関

調査地点 　S-31 　S-32 　S-33 　S-34
　神明堀樋管 　新坂川 一ツ木都市下水路 　富士川中流部

項　目 単位 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目
天　　侯 － 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇 曇
採水時間 時分 10:50 16:20 11:49 15:35 9:15 15:00 8:29 13:00
気　　温 ℃ 24.9 22.4 25.8 25.5 20.0 21.5 19.8 27.8
水　　温 ℃ 22.7 23.7 21.4 22.8 21.0 24.5 19.6 21.8
流　　量 m3/sec 0.25 0.24 0.73 0.66 0.10 0.07 0.18 0.21

ｐＨ － 7.3 7.4 7.5 7.5 7.1 7.2 6.7 7.0

ＤＯ mg/L 7.7 3.3 7.8 7.4 8.6 8.1 7.1 8.3

ＢＯＤ mg/L 4.4 13.9 5.8 3.7 6.5 6.9 3.5 5.1

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 5.5 9.4 5.4 5.0 7.0 8.1 6.5 6.5

ＳＳ mg/L 6.2 10.0 3.3 5.6 4.8 4.9 3.0 5.1

ＶＳＳ mg/L 1.4 － 0.9 － 0.2 － 1.1 －

総窒素 mg/L 2.52 － 4.70 － 6.25 － 5.85 －

総リン mg/L 0.210 － 0.421 － 0.863 － 0.276 －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.32 － 0.19 － 0.33 － 1.04 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L 0.048 － 0.060 － 0.067 － 0.056 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

3.3E+05 － 1.3E+06 － 7.0E+04 － 7.9E+04 －

ＥＣ mS/m 32.2 － 38.2 － 41.5 － 39.6 －

２－ＭＩＢ μg/L 0.003 － 0.002 － 0.002 － 0.004 －

オルトリン酸態リン mg/L － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － － － － － － － －

臭気強度 度 － － － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年7月分-23）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 坂　　　 川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.7.13～14 水質分析担当機関

調査地点 　S-35 　S-36
　長津川下流 　野々下中流部

項　目 単位 1回目 2回目 1回目 2回目
天　　侯 － 曇 曇 曇 曇
採水時間 時分 8:20 13:00 11:30 15:35
気　　温 ℃ 19.5 25.5 25.0 25.4
水　　温 ℃ 21.5 23.0 22.5 22.1
流　　量 m3/sec 0.12 0.11 0.07 0.06

ｐＨ － 6.8 7.2 7.4 7.4

ＤＯ mg/L 4.1 6.2 7.4 6.7

ＢＯＤ mg/L 3.4 7.3 4.8 2.7

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － －

ＣＯＤ mg/L 11.0 11.0 9.0 8.5

ＳＳ mg/L 7.8 4.0 16.7 13.0

ＶＳＳ mg/L 0.6 － 2.9 －

総窒素 mg/L 6.48 － 5.58 －

総リン mg/L 0.712 － 0.225 －

アンモニウム態窒素 mg/L 3.95 － 1.39 －

硝酸態窒素 mg/L － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L 0.073 － 0.056 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

4.9E+04 － 4.9E+05 －

ＥＣ mS/m 43.5 － 36.7 －

２－ＭＩＢ μg/L 0.004 － 0.003 －

オルトリン酸態リン mg/L － － － －

ジェオスミン μg/L － － － －

クロロフィルａ μg/L － － － －

臭気強度 度 － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － －



水質分析測定結果表（平成17年7月分-24）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.7.13～14 水質分析担当機関

調査地点 　S-9 調査地点
坂川放水路 古ヶ崎浄化施設

項　目 単位 1回目 項　目 単位 流入前 流出後
天　　侯 － 曇 曇 曇
採水時間 時分 10:00 時分 13:00 15:00
気　　温 ℃ 24.0 ℃ 26.5 24.4
水　　温 ℃ 23.1 ℃ 24.8 23.8
流　　量 m

3
/sec 0.65 m

3
/sec － －

カドミウム mg/L <0.0005 mg/L 7.6 7.3

全シアン mg/L <0.01 mg/L 5.0 4.4

鉛 mg/L <0.001 mg/L 4.1 3.5

六価クロム mg/L <0.005 mg/L 1.0 1.6

砒素 mg/L 0.001 mg/L 13.1 3.8

総水銀 mg/L <0.0005 mg/L 0.80 0.53

ＰＣＢ mg/L <0.0005 μg/L 0.006 0.004

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.0002 μg/L 0.005 0.004

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.0002

四塩化炭素 mg/L <0.0002

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/L <0.0002

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L <0.0002

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L <0.0002

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L <0.0002

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.0002

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.0002

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ mg/L <0.0002

チウラム mg/L <0.0006

シマジン mg/L <0.0003

チオベンカルブ mg/L <0.0003

ベンゼン mg/L <0.0002

セレン mg/L <0.001

硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

mg/L 1.57

ほう素 mg/L 0.05

フッ素 mg/L 0.10

2-MIB

ジェオスミン

ＤＯ

ＢＯＤ

溶解性ＢＯＤ

ＳＳ

水　　温
流　　量

ｐＨ

 ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素

　S-37

天　　侯
採水時間
気　　温



水質分析測定結果表（平成17年8月分-1）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.8.3 水質分析担当機関

調査地点 S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9(1) S-9(2) S-10

新五駄沼 五駄沼 座生 浅間下 梅郷第二 新川第二 今上落 流山 坂川放水路 古ヶ崎

項　目 単位

天　　侯 曇 曇 曇 曇 曇 曇 晴 晴 曇 晴 晴

採水時間 時分 8:00 8:40 9:30 10:10 11:10 11:50 12:40 13:20 8:20 14:00 12:55

気　　温 ℃ 30.2 31.6 32.5 32.6 33.5 33.0 32.8 33.0 30.2 34.5 32.0

水　　温 ℃ 27.4 25.4 27.4 26.3 28.3 28.7 30.0 30.6 28.3 28.7 28.8

流　　量 m3/sec 0.05 0.00 0.18 0.01 0.00 0.05 0.07 0.00 3.75 -1.55 1.53

ｐＨ － 7.4 7.6 7.2 7.4 7.5 7.9 7.8 7.4 7.9 7.5 7.4

ＤＯ mg/L 5.1 6.9 3.5 7.9 7.9 8.9 7.5 4.5 5.9 7.3 7.8

ＢＯＤ mg/L 12.3 3.3 8.1 2.0 1.8 6.5 4.2 3.8 4.5 5.4 6.3

溶解性ＢＯＤ mg/L 3.5 2.1 1.9 1.3 1.0 4.5 2.1 1.6 1.8 － 1.9

ＣＯＤ mg/L 12.7 5.1 7.9 4.2 3.9 7.6 7.3 6.3 5.6 6.7 6.7

ＳＳ mg/L 23.4 32.7 12.1 36.9 16.3 3.9 28.6 17.1 13.4 22.4 14.6

ＶＳＳ mg/L 11.7 8.8 8.1 9.4 6.0 3.0 9.2 6.2 6.7 － 7.5

総窒素 mg/L 3.01 2.53 2.96 2.61 3.01 4.39 5.10 5.58 2.74 － 3.66

総リン mg/L 0.351 0.261 0.304 0.139 0.095 0.733 0.380 0.671 0.229 － 0.273

アンモニウム態窒素 mg/L 0.76 0.37 1.13 0.29 0.03 3.28 0.11 0.12 0.34 － 0.60

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.133 0.151 0.235 0.244 0.053 0.051 0.053 0.078 0.051 － 0.039

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － － － 4.9E+05 － －

ＥＣ mS/m － － － － － － － － 32.4 － －

2-MIB μg/L － － － － － － － － 0.003 － －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － － － － － － －

クロロフィルa μg/L － － － － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年8月分-2）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.8.3 水質分析担当機関

調査地点 S-11 S-12 S-13 S-14 S-15 S-16(1) S-16(2) S-17(1) S-17(2) S-18(1) S-18(2)

赤圦 柳原 真間川 市川市 秣川 富士見橋 金杉 大谷口新田

項　目 単位

天　　侯 晴 晴 晴 晴 晴 曇 晴 曇 晴 曇 曇

採水時間 時分 13:12 13:57 14:30 15:08 15:45 8:50 13:50 10:00 14:30 8:38 13:10

気　　温 ℃ 33.9 32.9 33.2 31.8 31.5 33.0 32.8 32.9 31.5 31.0 33.5

水　　温 ℃ 30.4 29.9 28.6 28.4 28.8 26.6 28.5 27.9 29.8 26.1 28.1

流　　量 m3/sec -0.32 -0.53 -1.35 0.01 -0.06 0.99 1.04 0.70 0.13 2.41 1.33

ｐＨ － 7.9 7.8 7.8 7.3 7.5 7.0 7.3 7.3 7.5 7.5 7.1

ＤＯ mg/L 7.4 6.9 8.1 6.4 3.0 7.4 8.0 8.0 9.0 7.4 8.4

ＢＯＤ mg/L 2.9 2.2 2.1 5.7 4.4 2.2 1.0 2.1 1.6 4.4 2.0

溶解性ＢＯＤ mg/L 1.3 1.6 1.1 2.3 2.4 － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 7.8 4.6 4.5 9.9 7.3 2.8 2.7 2.8 3.7 4.4 3.7

ＳＳ mg/L 2.5 6.4 34.3 79.0 15.1 6.0 4.9 5.1 9.3 6.7 3.3

ＶＳＳ mg/L 0.8 3.8 7.7 17.6 7.5 3.3 － 3.6 － 3.8 －

総窒素 mg/L 3.04 3.15 2.10 2.56 3.27 2.54 － 2.67 － 3.28 －

総リン mg/L 0.172 0.194 0.145 0.279 0.158 0.228 － 0.286 － 0.117 －

アンモニウム態窒素 mg/L <0.01 0.07 0.03 0.73 1.40 0.09 － 0.06 － 0.19 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － 1.82 － 1.89 － 2.01 －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － 0.023 － 0.028 － 0.049 －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.034 0.064 0.023 0.028 0.050 0.032 － 0.070 － 0.055 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － 3.3E+04 － 1.3E+04 － 4.9E+04 －

ＥＣ mS/m － － － － － 19.4 － 21.0 － 25.4 －

2-MIB μg/L － － － － － <0.001 － <0.001 － <0.001 －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － 0.098 － 0.125 － 0.121 －

クロロフィルa μg/L － － － － － 1.1 － 2.4 － 26.1 －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年8月分-3）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.8.3 水質分析担当機関

調査地点 S-19(1) S-19(2) S-20(1) S-20(2) S-21(1) S-21(2) S-22(1) S-22(2) S-23(1) S-23(2)

前ヶ崎 野々下立坑 北千葉導水路出口 中乃橋 登校橋

項　目 単位

天　　侯 曇 晴 曇 晴 曇 晴 曇 晴

採水時間 時分 9:35 14:10 8:30 13:30 9:30 13:45 9:55 14:18

気　　温 ℃ 32.9 30.4 30.5 32.6 33.0 33.0 33.0 34.5

水　　温 ℃ 27.0 29.6 26.2 28.0 25.0 31.1 25.0 29.8

流　　量 m3/sec 0.17 0.19 0.98 0.91 1.00 1.06 0.85 1.65

ｐＨ － 7.2 7.7 7.1 7.4 7.5 8.0 7.0 7.5

ＤＯ mg/L 8.4 9.6 7.4 7.3 8.0 8.9 6.9 7.6

ＢＯＤ mg/L 2.6 0.9 1.6 0.1 3.2 3.6 4.4 4.4

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 4.0 3.8 1.6 1.9 5.4 6.6 7.3 7.8

ＳＳ mg/L 8.6 7.9 1.5 2.2 11.4 7.7 20.0 17.8

ＶＳＳ mg/L 3.9 － 0.8 － 5.0 － 8.4 －

総窒素 mg/L 5.04 － 2.40 － 3.39 － 5.21 －

総リン mg/L 0.186 － 0.427 － 0.280 － 0.296 －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.07 － 0.03 － 0.17 － 0.56 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.098 － 0.068 － 0.068 － 0.053 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

4.9E+04 － 1.7E+03 － 1.7E+04 － 7.9E+04 －

ＥＣ mS/m 36.4 － 17.8 － 34.4 － 44.0 －

2-MIB μg/L <0.001 － <0.001 － <0.001 － <0.001 －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － － － －

クロロフィルa μg/L － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

偶
数
月
の
た
め

、
実
施
せ
ず



水質分析測定結果表（平成17年8月分-4）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 坂　　　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.8.3 水質分析担当機関

調査地点 S-24(1) S-24(2) S-25(1) S-25(2) S-26(1) S-26(2) S-27(1) S-27(2) S-28(1) S-28(2) S-29(1) S-29(2) S-30(1) S-30(2)

八木南樋管 鰭ヶ崎第3樋管 鰭ヶ崎第4樋管 鰭ヶ崎第5樋管

項　目 単位

天　　侯 曇 晴 曇 晴 曇 晴 曇 晴 曇 晴 曇 晴 曇 晴

採水時間 時分 10:20 17:00 11:40 18:10 11:50 18:20 11:12 18:30 9:40 16:10 10:00 16:35 10:41 18:50

気　　温 ℃ 34.0 29.2 34.2 29.8 34.2 29.0 32.8 28.5 31.0 33.0 31.2 30.5 34.2 28.9

水　　温 ℃ 28.2 27.8 32.3 27.8 29.4 27.6 26.6 26.5 26.4 26.8 28.0 28.3 27.7 26.8

流　　量 m3/sec 0.002 0.002 0.002 0.002 0.0001 0.0001 0.0003 0.0004 0.022 0.012 0.037 0.032 0.111 0.097

ｐＨ －

ＤＯ mg/L 4.1 4.4 6.4 5.3 3.3 3.1 4.9 6.4 5.7 5.0 8.0 8.1 9.3 7.9

ＢＯＤ mg/L 34.4 22.6 39.7 11.4 136.9 114.2 9.0 17.3 16.5 16.7 0.9 22.6 5.8 8.5

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L － － － － － － － － － － － － － －

ＳＳ mg/L 25.4 17.8 32.7 4.6 53.6 26.0 16.6 20.0 6.6 5.3 0.9 16.4 3.6 3.8

ＶＳＳ mg/L 19.8 9.4 29.0 2.2 49.6 20.0 14.0 12.4 4.0 4.4 0.5 12.4 2.6 2.2

総窒素 mg/L － － － － － － － － － － － － － －

総リン mg/L － － － － － － － － － － － － － －

アンモニウム態窒素 mg/L － － － － － － － － － － － － － －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － － － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L － － － － － － － － － － － － － －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － － － － － － － － －

ＥＣ mS/m － － － － － － － － － － － － － －

2-MIB μg/L － － － － － － － － － － － － － －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － － － － － － － － － －

クロロフィルa μg/L － － － － － － － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － － － － － －

長崎幹線樋管 野々下樋管 名都借樋管



水質分析測定結果表（平成17年8月分-5）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 坂　　　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.8.3 水質分析担当機関

調査地点 S-31(1) S-31(2) S-32(1) S-32(2) S-33(1) S-33(2) S-34(1) S-34(2) S-35(1) S-35(2) S-36(1) S-36(2)

神明堀樋管 新坂川 二ッ木都市下水路 富士川中流部 長津川下流 野々下中流部

項　目 単位

天　　侯 曇 曇 曇 晴 曇 晴 曇 晴 曇 晴 曇 晴

採水時間 時分 8:06 12:40 10:45 15:20 11:05 15:35 11:20 15:45 10:35 14:50 8:00 13:00

気　　温 ℃ 32.0 33.1 33.4 33.1 33.0 33.5 31.8 31.5 33.0 35.0 30.5 31.4

水　　温 ℃ 26.6 31.2 27.9 29.4 26.2 26.3 26.5 29.2 26.3 28.0 25.7 29.1

流　　量 m3/sec 0.18 0.36 0.03 0.00 0.09 0.08 0.05 0.07 0.12 0.09 0.06 0.05

ｐＨ － 7.0 7.3 7.1 7.3 7.2 7.1 7.7 8.0 7.0 7.3 7.6 7.7

ＤＯ mg/L 4.0 7.4 7.2 7.9 8.1 8.5 8.5 9.9 5.1 6.6 6.9 7.9

ＢＯＤ mg/L 5.2 2.2 3.0 2.1 9.9 4.8 2.6 1.5 3.6 5.4 5.8 2.1

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 7.8 5.7 4.3 5.3 9.6 8.5 5.8 5.4 10.1 8.9 6.1 5.7

ＳＳ mg/L 6.4 7.4 8.8 4.8 6.4 3.5 3.5 2.9 6.6 3.6 8.4 10.2

ＶＳＳ mg/L 5.2 － 4.1 － 5.8 - 1.4 － 4.0 － 2.7 －

総窒素 mg/L 2.68 － 4.28 － 9.24 － 6.17 － 8.29 － 5.00 －

総リン mg/L 1.180 － 0.420 － 0.895 － 0.316 － 1.048 － 0.289 －

アンモニウム態窒素 mg/L 1.39 － 0.22 － 2.17 － 0.93 － 4.48 － 0.99 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.065 － 0.112 － 0.096 － 0.138 － 0.145 － 0.098 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

2.4E+06 － 4.9E+04 － 1.3E+06 － 3.3E+05 － 2.4E+06 － 9.9E+05 －

ＥＣ mS/m 43.8 － 30.8 － 44.3 － 39.5 － 41.8 － 33.9 －

2-MIB μg/L <0.001 － 0.001 － <0.001 － <0.001 － 0.001 － <0.001 －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － － － － － － － －

クロロフィルa μg/L － － － － － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年8月分-6）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関
調査年月日 H17.8.3 水質分析担当機関

調査地点 S-9(1) H17.8.8実施 調査地点

坂川 古ヶ崎浄化施設

項　目 単位 放水路 項　目 単位 流入前 流出後

天　　侯 曇 晴 晴

採水時間 時分 8:20 時分 13:30 15:30

気　　温 ℃ 30.2 ℃ 34.5 30.8

水　　温 ℃ 28.3 ℃ 29.8 28.8

流　　量 m3/sec 3.75 m3/sec － －

カドミウム mg/L <0.0005 mg/L 7.8 7.7

全シアン mg/L <0.01 mg/L 6.4 6.5

鉛 mg/L <0.001 mg/L 3.6 0.9

六価クロム mg/L <0.005 mg/L 2.1 0.5

砒素 mg/L 0.001 mg/L 12.9 3.0

総水銀 mg/L <0.0005 mg/L 0.22 0.01

ＰＣＢ mg/L － μg/L 0.001 0.004

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.0002 μg/L 0.012 0.003

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.0002

四塩化炭素 mg/L －

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/L －

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L －

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L －

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L －

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L －

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L －

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ mg/L －

チウラム mg/L －

シマジン mg/L －

チオベンカルブ mg/L －

ベンゼン mg/L －

セレン mg/L －

硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

mg/L －

ほう素 mg/L －

フッ素 mg/L 0.09

ｐＨ

天　　侯

採水時間

気　　温

水　　温
流　　量

 

ＤＯ

ＢＯＤ

S-37

ジオスミン

溶解性ＢＯＤ

ＳＳ

2-MIB

 ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素



水質分析測定結果表（平成17年9月分-1）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.9.14 水質分析担当機関

調査地点 S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9(1) S-9(2) S-10

新五駄沼 五駄沼 座生 浅間下 梅郷第二 新川第二 今上落 流山 坂川放水路 古ヶ崎

項　目 単位

天　　侯 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

採水時間 時分 8:40 9:50 10:50 11:30 12:15 12:50 13:40 14:10 8:00 14:15 8:54

気　　温 ℃ 30.5 30.6 31.6 34.0 32.6 33.5 33.4 31.5 31.0 32.7 28.7

水　　温 ℃ 25.9 25.3 27.4 24.7 26.5 27.2 28.9 28.7 27.9 28.6 27.1

流　　量 m
3
/sec 0.12 0.00 -0.47 0.03 0.00 0.03 0.12 0.02 1.87 -5.64 0.41

ｐＨ － 7.5 7.2 7.4 7.4 7.4 7.9 7.9 7.4 7.3 7.3 7.3

ＤＯ mg/L 6.2 5.1 2.9 7.8 7.8 7.9 7.4 4.3 5.0 7.0 4.0

ＢＯＤ mg/L 5.8 4.2 2.9 0.5 0.6 5.4 1.8 8.1 1.5 1.9 1.3

溶解性ＢＯＤ mg/L 4.7 2.5 1.6 0.1 0.2 4.1 1.5 4.1 0.8 － 0.5

ＣＯＤ mg/L 10.3 8.1 8.2 3.0 3.9 7.7 8.2 10.9 4.3 5.5 4.8

ＳＳ mg/L 23.0 9.1 18.1 7.8 26.0 2.7 23.7 7.4 8.1 9.4 9.1

ＶＳＳ mg/L 6.0 2.7 5.7 0.9 4.0 0.9 4.1 4.3 3.0 － 2.5

総窒素 mg/L 4.59 3.88 3.85 3.33 2.24 1.86 5.96 4.40 2.90 － 3.59

総リン mg/L 0.284 0.528 0.545 0.288 0.125 0.573 0.578 0.383 0.150 － 0.169

アンモニウム態窒素 mg/L 0.41 1.53 1.23 0.20 0.04 1.79 0.11 0.47 0.17 － 0.25

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.083 0.047 0.042 0.043 0.028 0.058 0.074 0.059 0.057 － 0.053

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － － － 7.9E+05 － －

ＥＣ mS/m － － － － － － － － 25.6 － －

2-MIB μg/L － － － － － － － － 0.002 － －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － － － － － － －

クロロフィルa μg/L － － － － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年9月分-2）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.9.14 水質分析担当機関

調査地点 S-11 S-12 S-13 S-14 S-15 S-16(1) S-16(2) S-17(1) S-17(2) S-18(1) S-18(2)

赤圦 柳原 真間川 市川市 秣川 富士見橋 金杉 大谷口新田

項　目 単位

天　　侯 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

採水時間 時分 9:29 10:10 10:51 11:31 12:30 9:24 14:30 10:41 15:20 8:30 13:20

気　　温 ℃ 29.5 30.0 31.9 29.2 32.3 31.5 33.5 33.0 33.9 32.0 33.8

水　　温 ℃ 28.5 28.7 28.4 26.8 26.9 26.5 25.8 26.8 28.4 25.8 28.5

流　　量 m
3
/sec -0.28 0.00 0.91 0.00 0.07 0.95 1.05 1.78 1.22 1.20 2.21

ｐＨ － 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 7.5 7.5 7.6 7.7 7.2 7.8

ＤＯ mg/L 6.3 5.7 3.6 4.7 2.9 9.0 8.6 8.7 9.5 6.8 8.6

ＢＯＤ mg/L 2.0 0.7 4.2 1.5 1.0 0.5 0.5 0.4 0.6 1.1 0.7

溶解性ＢＯＤ mg/L 0.7 0.3 2.0 1.2 0.7 － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 3.9 4.7 9.9 4.6 5.4 2.9 2.5 3.0 3.1 3.8 4.0

ＳＳ mg/L 3.8 9.6 33.9 4.7 4.5 5.9 7.5 8.2 6.4 8.2 6.7

ＶＳＳ mg/L 0.9 1.4 8.8 1.9 1.5 0.9 － 1.8 － 2.4 －

総窒素 mg/L 2.82 2.70 2.96 5.50 2.32 2.62 － 2.58 － 2.76 －

総リン mg/L 0.263 0.215 0.247 0.638 0.236 0.221 － 0.107 － 0.103 －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.03 0.13 1.86 0.88 0.57 0.18 － 0.09 － 0.16 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － 1.96 － 2.08 － 2.06 －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － 0.021 － 0.019 － 0.033 －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.073 0.067 0.037 0.036 0.040 0.037 － 0.099 － 0.045 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － 1.7E+05 － 1.7E+05 － 4.9E+04 －

ＥＣ mS/m － － － － － 20.2 － 21.6 － 24.0 －

2-MIB μg/L － － － － － 0.002 － 0.002 － 0.002 －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － 0.071 － 0.074 － 0.073 －

クロロフィルa μg/L － － － － － 2.1 － 2.7 － 12.7 －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年9月分-3）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.9.14 水質分析担当機関

調査地点 S-19(1) S-19(2) S-20(1) S-20(2) S-21(1) S-21(2) S-22(1) S-22(2) S-23(1) S-23(2)

前ヶ崎 野々下立坑 北千葉導水路出口 中乃橋 登校橋

項　目 単位

天　　侯 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

採水時間 時分 10:00 14:55 8:00 13:30 8:55 14:10 9:20 13:57 9:55 14:23

気　　温 ℃ 32.5 33.5 29.0 33.0 32.0 33.0 31.8 33.1 33.0 32.5

水　　温 ℃ 26.5 28.1 25.0 25.2 25.8 25.6 27.8 29.5 27.0 29.8

流　　量 m
3
/sec 0.15 0.15 － － 0.71 0.86 0.57 0.78 0.96 0.97

ｐＨ － 7.3 7.4 7.0 7.6 7.4 7.7 7.2 7.9 7.3 7.6

ＤＯ mg/L 7.7 8.2 8.5 8.1 8.2 8.3 5.8 9.5 4.9 5.7

ＢＯＤ mg/L 0.9 0.7 0.3 0.4 0.3 0.1 1.6 1.4 1.7 2.7

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 4.6 4.0 2.3 1.8 2.7 1.9 4.4 6.4 6.0 5.1

ＳＳ mg/L 7.4 6.4 5.0 4.1 6.9 3.6 11.1 10.3 15.9 15.3

ＶＳＳ mg/L 0.9 － 0.7 － 2.3 － 2.0 － 3.3 －

総窒素 mg/L 2.20 － 2.37 － 1.91 － 2.19 － 2.34 －

総リン mg/L 0.279 － 0.046 － 0.073 － 0.160 － 0.381 －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.29 － 0.11 － 0.23 － 0.31 － 0.62 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.072 － 0.037 － 0.044 － 0.056 － 0.059 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

7.9E+04 － 4.9E+03 － 7.9E+03 － 1.7E+05 － 2.2E+05 －

ＥＣ mS/m 40.1 － 18.6 － 18.8 － 28.0 － 38.3 －

2-MIB μg/L 0.001 － 0.001 － 0.001 － 0.003 － 0.005 －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － － － － － －

クロロフィルa μg/L － － － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年9月分-4）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 坂　　　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.9.14 水質分析担当機関

調査地点 S-31(1) S-31(2) S-32(1) S-32(2) S-33(1) S-33(2) S-34(1) S-34(2) S-35(1) S-35(2) S-36(1) S-36(2)

神明堀樋管 新坂川 二ッ木都市下水路 富士川中流部 長津川下流 野々下中流部

項　目 単位

天　　侯 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

採水時間 時分 8:05 12:50 11:43 15:50 11:10 15:20 11:00 16:00 10:27 14:50 8:34 13:45

気　　温 ℃ 30.2 34.0 34.2 30.0 33.0 30.2 33.0 33.5 33.8 32.0 30.5 32.8

水　　温 ℃ 26.5 31.8 27.4 28.6 26.2 26.0 26.3 27.5 27.1 27.4 25.8 27.7

流　　量 m
3
/sec 0.06 0.39 0.58 0.46 0.12 0.10 0.13 0.12 0.13 0.10 0.03 0.02

ｐＨ － 7.0 8.1 7.3 7.5 7.4 7.2 7.6 7.7 7.5 7.5 7.3 7.6

ＤＯ mg/L 2.3 8.2 6.7 8.2 7.8 6.7 8.2 6.9 4.6 4.5 6.5 6.7

ＢＯＤ mg/L 1.8 9.1 2.5 2.4 2.4 1.6 2.6 2.7 4.4 4.0 2.9 3.5

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 7.4 14.1 4.8 4.1 7.1 8.7 6.1 5.7 9.8 9.6 9.2 9.2

ＳＳ mg/L 10.3 9.0 4.1 6.5 6.3 6.6 3.6 3.4 11.2 12.8 11.7 10.6

ＶＳＳ mg/L 2.8 － 1.1 － 2.8 - 1.1 － 3.3 － 3.9 －

総窒素 mg/L 4.08 － 4.60 － 5.61 － 6.93 － 6.30 － 5.97 －

総リン mg/L 0.378 － 0.270 － 0.883 － 0.790 － 0.531 － 0.491 －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.25 － 0.77 － 0.26 － 1.13 － 3.32 － 2.17 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.068 － 0.119 － 0.135 － 0.088 － 0.137 － 0.155 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

1.3E+06 － 3.3E+05 － 3.3E+05 － 1.1E+06 － 7.9E+05 － 1.3E+06 －

ＥＣ mS/m 46.3 － 31.9 － 43.2 － 40.6 － 41.9 － 46.6 －

2-MIB μg/L 0.003 － 0.004 － 0.001 － 0.003 － 0.007 － 0.001 －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － － － － － － － －

クロロフィルa μg/L － － － － － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年9月分-5）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関
調査年月日 H17.9.14 水質分析担当機関

調査地点 S-9(1) H17.8.8実施 調査地点

坂川 古ヶ崎浄化施設

項　目 単位 放水路 項　目 単位 流入前 流出後

天　　侯 晴 晴 晴

採水時間 時分 8:00 時分 13:10 15:10

気　　温 ℃ 31.0 ℃ 31.5 29.7

水　　温 ℃ 27.9 ℃ 28.9 28.2

流　　量 m
3
/sec 1.87 m

3
/sec - -

カドミウム mg/L <0.0005 mg/L 7.4 7.4

全シアン mg/L <0.01 mg/L 4.6 6.2

鉛 mg/L <0.001 mg/L 1.9 0.4

六価クロム mg/L <0.005 mg/L 0.8 0.4

砒素 mg/L 0.001 mg/L 13.7 2.9

総水銀 mg/L <0.0005 mg/L 0.28 0.01

ＰＣＢ mg/L － μg/L 0.004 0.003

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.0002 μg/L 0.022 0.015

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.0002

四塩化炭素 mg/L －

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/L －

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L －

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L －

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L －

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L －

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L －

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ mg/L －

チウラム mg/L －

シマジン mg/L －

チオベンカルブ mg/L －

ベンゼン mg/L －

セレン mg/L －

硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

mg/L －

ほう素 mg/L －

フッ素 mg/L 0.06

ｐＨ

天　　侯

採水時間

気　　温

水　　温
流　　量

 

ＤＯ

ＢＯＤ

S-37

ジオスミン

溶解性ＢＯＤ

ＳＳ

2-MIB

 ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素



水質分析測定結果表（平成17年10月分-1）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.10.12 水質分析担当機関

調査地点 S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9(1) S-9(2) S-10

新五駄沼 五駄沼 座生 浅間下 梅郷第二 新川第二 今上落 流山 坂川放水路 古ヶ崎

項　目 単位

天　　侯 曇 曇 晴 晴 曇 曇 曇 晴 曇 晴 晴

採水時間 時分 8:10 9:10 10:15 11:01 12:00 12:30 13:05 13:30 8:00 14:02 8:40

気　　温 ℃ 19.0 21.5 22.0 22.4 23.0 25.0 25.0 25.3 22.0 24.0 19.0

水　　温 ℃ 19.7 20.1 20.5 21.8 20.8 22.2 22.1 24.3 21.1 21.7 19.9

流　　量 m
3
/sec 0.17 0.00 0.13 0.02 0.00 0.03 0.24 0.00 1.06 -2.09 2.00

ｐＨ － 7.2 7.1 7.3 7.2 7.1 7.3 7.3 7.3 7.2 7.1 7.1

ＤＯ mg/L 5.6 4.2 2.6 5.9 10.1 7.3 6.8 7.9 6.7 6.3 3.2

ＢＯＤ mg/L 7.8 15.3 4.0 4.6 1.3 5.9 3.4 2.7 2.1 1.3 2.7

溶解性ＢＯＤ mg/L 3.0 7.2 1.3 1.6 0.8 4.0 1.5 1.2 0.8 － 0.5

ＣＯＤ mg/L 9.1 16.6 7.0 9.1 3.7 7.7 9.9 6.7 4.6 4.0 4.8

ＳＳ mg/L 21.6 24.6 31.9 27.6 17.3 2.4 43.3 9.7 9.6 7.8 10.4

ＶＳＳ mg/L 11.5 13.6 11.0 10.1 6.1 1.3 11.8 7.6 5.0 － 4.4

総窒素 mg/L 4.31 7.66 3.05 4.83 2.99 10.60 4.03 2.65 3.04 － 3.15

総リン mg/L 0.203 0.728 0.239 0.275 0.103 0.551 0.285 0.286 0.161 － 0.220

アンモニウム態窒素 mg/L 0.32 2.50 1.15 1.19 0.08 2.26 0.08 0.25 0.13 － 0.65

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.028 0.208 0.062 0.035 0.077 0.035 0.123 0.078 0.029 － 0.026

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － － － 2.4E+06 － －

ＥＣ mS/m － － － － － － － － 34.4 － －

2-MIB μg/L － － － － － － － － <0.001 － －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － － － － － － －

クロロフィルa μg/L － － － － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年10月分-2）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.10.12 水質分析担当機関

調査地点 S-11 S-12 S-13 S-14 S-15 S-16(1) S-16(2) S-17(1) S-17(2) S-18(1) S-18(2)

赤圦 柳原 真間川 市川市 秣川 富士見橋 金杉 大谷口新田

項　目 単位

天　　侯 晴 晴 晴 晴 曇 晴 晴 晴 晴 晴 晴

採水時間 時分 9:11 9:47 10:17 11:00 11:56 9:05 14:00 10:25 14:45 8:38 13:17

気　　温 ℃ 20.0 20.9 24.1 21.9 22.0 23.0 26.5 23.0 23.5 22.5 24.2

水　　温 ℃ 20.1 20.1 20.0 20.9 20.7 20.0 20.2 21.1 21.4 20.0 20.2

流　　量 m
3
/sec -0.14 -0.19 -0.45 0.02 0.05 1.33 1.37 1.44 2.09 1.17 1.57

ｐＨ － 7.1 7.2 7.2 7.3 7.3 7.0 7.1 7.3 7.3 7.1 7.4

ＤＯ mg/L 5.5 5.2 6.1 4.3 4.2 9.5 9.7 9.8 10.2 8.7 7.9

ＢＯＤ mg/L 1.7 1.3 3.4 3.4 1.8 2.3 <0.5 2.1 0.7 2.3 0.5

溶解性ＢＯＤ mg/L 0.5 0.8 1.5 1.2 1.2 － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 4.3 4.1 6.9 4.7 4.3 4.4 3.1 4.7 3.8 4.2 3.3

ＳＳ mg/L 8.0 9.4 32.9 6.4 5.3 6.8 5.9 9.4 8.7 14.0 7.2

ＶＳＳ mg/L 4.4 3.7 10.0 4.1 3.1 2.7 － 3.9 － 6.8 －

総窒素 mg/L 3.73 3.60 5.03 3.17 2.28 3.02 － 3.24 － 3.11 －

総リン mg/L 0.202 0.191 0.333 0.231 0.125 0.123 － 0.149 － 0.142 －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.36 0.49 1.22 1.26 0.33 0.25 － 0.12 － 0.17 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － 2.34 － 2.49 － 2.65 －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － 0.046 － 0.049 － 0.059 －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.029 0.023 0.103 0.073 0.048 0.054 － 0.047 － 0.047 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － 7.9E+04 － 1.3E+05 － 2.8E+04 －

ＥＣ mS/m － － － － － 23.6 － 27.3 － 31.3 －

2-MIB μg/L － － － － － <0.001 － <0.001 － <0.001 －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － 0.084 － 0.095 － 0.084 －

クロロフィルa μg/L － － － － － 2.5 － 2.7 － 3.1 －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年10月分-3）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.10.12 水質分析担当機関

調査地点 S-19(1) S-19(2) S-20(1) S-20(2) S-21(1) S-21(2) S-22(1) S-22(2) S-23(1) S-23(2)

前ヶ崎 野々下立坑 北千葉導水路出口 中乃橋 登校橋

項　目 単位

天　　侯 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

採水時間 時分 9:35 14:20 8:40 13:35 9:25 13:48 10:00 14:15

気　　温 ℃ 23.0 26.5 21.0 26.5 20.5 24.0 21.5 24.6

水　　温 ℃ 19.6 21.6 19.6 19.6 19.3 20.6 19.9 20.6

流　　量 m
3
/sec 0.17 0.22 0.84 0.83 0.58 0.71 0.55 0.53

ｐＨ － 7.2 7.2 7.0 7.0 7.3 7.2 7.2 7.6

ＤＯ mg/L 8.8 8.9 9.7 9.7 6.9 7.5 5.9 8.5

ＢＯＤ mg/L 2.1 0.7 1.7 <0.5 2.1 0.9 2.8 2.9

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － - － －

ＣＯＤ mg/L 4.6 3.7 4.0 2.7 4.3 4.2 4.2 5.6

ＳＳ mg/L 5.2 3.8 5.3 4.2 9.8 10.0 12.4 14.2

ＶＳＳ mg/L 2.3 － 2.5 － 3.7 － 4.9 －

総窒素 mg/L 5.92 － 2.70 － 3.41 － 4.69 －

総リン mg/L 0.246 － 0.068 － 0.138 － 0.315 －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.16 － 0.13 － 0.26 － 0.54 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.029 － 0.026 － 0.016 － 0.038 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

4.9E+04 － 4.9E+03 － 1.7E+04 － 1.3E+06 －

ＥＣ mS/m 43.3 － 22.2 － 30.7 － 43.1 －

2-MIB μg/L <0.001 － <0.001 － <0.001 － <0.001 －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － － － －

クロロフィルa μg/L － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

偶
数
月
の
た
め

、
実
施
せ
ず



水質分析測定結果表（平成17年10月分-4）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 坂　　　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.10.12 水質分析担当機関

調査地点 S-31(1) S-31(2) S-32(1) S-32(2) S-33(1) S-33(2) S-34(1) S-34(2) S-35(1) S-35(2) S-36(1) S-36(2)

神明堀樋管 新坂川 二ッ木都市下水路 富士川中流部 長津川下流 野々下中流部

項　目 単位

天　　侯 曇 晴 曇 晴 曇 晴 曇 晴 曇 晴 曇 晴

採水時間 時分 8:10 12:44 11:00 15:15 11:14 15:20 11:25 15:40 10:41 14:45 8:05 13:10

気　　温 ℃ 20.0 24.0 25.5 23.0 22.5 23.0 25.5 23.0 24.0 24.5 20.7 26.0

水　　温 ℃ 19.0 23.5 20.7 20.7 20.3 19.4 20.2 20.6 19.8 19.6 18.6 20.6

流　　量 m
3
/sec 0.04 0.15 0.16 0.18 0.09 0.08 0.14 0.15 0.07 0.07 0.06 0.06

ｐＨ － 7.4 7.3 7.0 7.1 7.6 7.4 7.2 7.3 7.7 7.5 7.2 7.3

ＤＯ mg/L 4.5 1.5 8.1 7.5 9.8 8.3 7.6 7.2 6.8 5.1 8.0 7.0

ＢＯＤ mg/L 3.3 77.9 2.4 2.2 3.6 3.9 4.9 3.1 7.9 6.8 2.1 5.3

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 6.6 51.4 5.2 5.2 6.6 8.0 6.2 5.3 9.2 8.9 6.7 9.2

ＳＳ mg/L 6.1 29.0 2.7 4.6 4.1 3.4 3.6 2.9 9.6 5.2 8.5 29.5

ＶＳＳ mg/L 3.8 － 2.5 － 2.6 - 2.2 － 5.0 － 4.5 －

総窒素 mg/L 1.68 － 5.38 － 6.35 － 5.51 － 6.22 － 5.51 －

総リン mg/L 0.144 － 0.416 － 0.716 － 0.318 － 0.598 － 0.244 －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.66 － 0.21 － 0.26 － 0.71 － 3.55 － 0.81 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.114 － 0.054 － 0.048 － 0.212 － 0.225 － 0.039 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

7.9E+05 － 1.4E+05 － 1.3E+05 － 2.4E+05 － 4.9E+05 － 4.9E+05 －

ＥＣ mS/m 37.7 － 40.1 － 46.5 － 44.1 － 33.8 － 45.1 －

2-MIB μg/L <0.001 － 0.013 － <0.001 － <0.001 － <0.001 － <0.001 －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － － － － － － － －

クロロフィルa μg/L － － － － － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年10月分-5）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関
調査年月日 H17.10.12 水質分析担当機関

調査地点 S-9(1) H17.8.8実施 調査地点

坂川 古ヶ崎浄化施設

項　目 単位 放水路 項　目 単位 流入前 流出後

天　　侯 曇 曇 曇

採水時間 時分 8:00 時分 12:50 14:50

気　　温 ℃ 22.0 ℃ 22.8 22.1

水　　温 ℃ 21.1 ℃ 21.3 20.7

流　　量 m
3
/sec 1.06 m

3
/sec - -

カドミウム mg/L <0.0005 mg/L 7.3 7.2

全シアン mg/L <0.01 mg/L 4.9 7.2

鉛 mg/L <0.001 mg/L 1.2 0.9

六価クロム mg/L <0.005 mg/L 0.7 0.5

砒素 mg/L 0.001 mg/L 16.9 4.9

総水銀 mg/L <0.0005 mg/L 0.47 0.05

ＰＣＢ mg/L － μg/L <0.001 <0.001

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.0002 μg/L 0.009 0.005

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.0002

四塩化炭素 mg/L －

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/L －

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L －

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L －

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L －

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L －

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L －

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ mg/L －

チウラム mg/L －

シマジン mg/L －

チオベンカルブ mg/L －

ベンゼン mg/L －

セレン mg/L －

硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

mg/L －

ほう素 mg/L －

フッ素 mg/L 0.06

ｐＨ

天　　侯

採水時間

気　　温

水　　温
流　　量 

 

ＤＯ

ＢＯＤ

S-37

ジオスミン

溶解性ＢＯＤ

ＳＳ

2-MIB

 ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素



水質分析測定結果表（平成17年11月分-1）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.11.2 水質分析担当機関

調査地点 S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9(1) S-9(2) S-10

新五駄沼 五駄沼 座生 浅間下 梅郷第二 新川第二 今上落 流山 坂川放水路 古ヶ崎

項　目 単位

天　　侯 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

採水時間 時分 8:20 9:00 10:10 10:40 11:30 12:10 12:50 13:30 8:00 14:30 13:40

気　　温 ℃ 12.4 13.7 15.8 18.8 18.9 18.7 22.5 21.3 11.8 21.0 12.3

水　　温 ℃ 14.0 15.6 15.6 15.8 14.5 15.1 17.8 20.4 16.0 18.1 15.3

流　　量 m
3
/sec 0.12 0.01 0.00 0.01 0.04 0.06 0.09 0.01 0.12 -0.09 2.02

ｐＨ － 7.5 7.4 7.3 7.2 7.2 7.5 7.8 7.7 7.0 7.0 7.1

ＤＯ mg/L 8.2 5.0 2.6 5.3 9.3 7.3 10.3 6.5 7.1 7.2 6.9

ＢＯＤ mg/L 5.2 7.6 5.2 6.0 2.4 4.5 2.0 3.1 2.3 2.9 2.3

溶解性ＢＯＤ mg/L 2.5 6.9 2.5 2.3 1.2 3.4 1.6 2.0 1.5 － 1.3

ＣＯＤ mg/L 8.9 11.6 9.2 7.1 6.4 5.9 4.9 4.2 3.4 3.5 4.0

ＳＳ mg/L 15.3 13.4 39.2 5.4 13.0 2.2 5.7 3.0 7.8 6.3 9.1

ＶＳＳ mg/L 7.1 7.0 10.8 1.5 3.8 1.5 1.5 1.4 2.7 － 3.0

総窒素 mg/L 5.98 6.26 4.88 6.55 2.73 12.52 6.19 1.29 3.32 － 4.39

総リン mg/L 0.207 0.652 0.553 0.278 0.096 0.561 0.254 0.157 0.126 － 0.267

アンモニウム態窒素 mg/L 0.45 2.46 1.79 1.78 0.28 1.40 0.12 0.14 0.26 － 0.37

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.040 0.098 0.022 0.050 0.077 0.050 0.029 0.042 0.035 － 0.042

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － － － 1.7E+05 － －

ＥＣ mS/m － － － － － － － － 35.5 － －

2-MIB μg/L － － － － － － － － <0.001 － －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － － － － － － －

クロロフィルa μg/L － － － － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年11月分-2）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.11.2 水質分析担当機関

調査地点 S-11 S-12 S-13 S-14 S-15 S-16(1) S-16(2) S-17(1) S-17(2) S-18(1) S-18(2)

赤圦 柳原 真間川 市川市 秣川 富士見橋 金杉 大谷口新田

項　目 単位

天　　侯 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

採水時間 時分 9:30 10:10 12:40 11:15 12:00 9:40 14:02 11:08 15:01 8:45 13:30

気　　温 ℃ 13.7 15.0 18.0 17.2 17.9 16.6 21.7 17.5 20.0 12.8 22.9

水　　温 ℃ 16.4 16.3 16.5 17.2 17.3 17.7 17.7 16.6 18.9 16.6 17.9

流　　量 m
3
/sec 0.24 0.75 -2.47 0.00 0.00 1.07 0.81 1.01 1.18 1.45 1.20

ｐＨ － 7.2 7.3 7.0 7.2 7.3 7.4 7.7 7.6 7.8 7.1 7.5

ＤＯ mg/L 8.5 7.9 9.8 5.0 3.5 10.2 10.2 10.1 11.2 9.5 8.5

ＢＯＤ mg/L 1.5 1.3 1.5 3.0 4.8 1.9 2.3 3.6 2.7 1.4 2.7

溶解性ＢＯＤ mg/L 1.2 1.2 1.0 2.4 2.0 － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 3.1 3.3 2.6 4.4 6.8 3.1 2.7 3.8 3.3 2.9 2.9

ＳＳ mg/L 4.5 5.1 5.7 7.3 7.3 7.2 6.5 12.5 8.3 6.3 4.5

ＶＳＳ mg/L 1.5 1.5 1.2 2.6 3.0 2.2 － 4.1 － 2.1 －

総窒素 mg/L 4.53 4.55 3.06 3.60 3.31 4.02 － 3.83 － 3.86 －

総リン mg/L 0.212 0.203 0.094 0.240 0.227 0.145 － 0.134 － 0.142 －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.03 0.04 <0.01 1.00 1.11 0.14 － 0.08 － 0.11 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － 3.23 － 3.34 － 3.31 －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － 0.159 － 0.256 － 0.158 －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.028 0.021 0.079 0.084 0.060 0.045 － 0.037 － 0.086 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － 2.2E+04 － 1.9E+04 － 4.9E+04 －

ＥＣ mS/m － － － － － 31.4 － 32.1 － 31.3 －

2-MIB μg/L － － － － － <0.001 － <0.001 － <0.001 －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － 0.103 － 0.101 － 0.116 －

クロロフィルa μg/L － － － － － 2.1 － 2.2 － 2.8 －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年11月分-3）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.11.2 水質分析担当機関

調査地点 S-19(1) S-19(2) S-20(1) S-20(2) S-21(1) S-21(2) S-22(1) S-22(2) S-23(1) S-23(2)

前ヶ崎 野々下立坑 北千葉導水路出口 中乃橋 登校橋

項　目 単位

天　　侯 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

採水時間 時分 10:20 14:30 8:00 13:01 9:08 13:41 9:30 14:00 10:00 14:35

気　　温 ℃ 17.5 19.2 10.2 20.8 15.9 20.9 12.3 20.9 15.9 22.4

水　　温 ℃ 16.6 19.2 16.7 17.2 17.0 17.7 15.8 18.0 16.4 18.4

流　　量 m
3
/sec 0.26 0.29 － － 0.92 0.86 0.50 0.48 0.82 0.66

ｐＨ － 7.7 7.7 7.4 7.5 7.6 7.8 7.2 7.6 7.2 7.4

ＤＯ mg/L 10.5 10.8 10.3 9.8 10.1 10.3 7.5 9.1 6.7 7.0

ＢＯＤ mg/L 1.3 2.6 1.8 1.8 1.4 2.6 1.9 1.7 3.7 3.9

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － - － －

ＣＯＤ mg/L 3.0 3.4 2.4 2.2 2.9 2.7 3.0 3.3 4.8 5.4

ＳＳ mg/L 3.6 6.1 5.6 5.2 9.1 7.6 7.4 7.6 10.3 9.1

ＶＳＳ mg/L 1.4 － 1.5 － 2.8 － 2.2 － 3.2 －

総窒素 mg/L 6.31 － 3.82 － 3.39 － 4.49 － 4.87 －

総リン mg/L 0.230 － 0.102 － 0.094 － 0.135 － 0.367 －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.08 － 0.01 － 0.03 － 0.14 － 0.55 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.058 － 0.047 － 0.038 － 0.034 － 0.050 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

1.3E+04 － 7.9E+03 － 1.3E+04 － 3.3E+04 － 3.3E+05 －

ＥＣ mS/m 41.7 － 30.7 － 30.1 － 32.3 － 41.2 －

2-MIB μg/L <0.001 － <0.001 － <0.001 － <0.001 － 0.006 －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － － － － － －

クロロフィルa μg/L － － － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年11月分-4）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 坂　　　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.11.2 水質分析担当機関

調査地点 S-31(1) S-31(2) S-32(1) S-32(2) S-33(1) S-33(2) S-34(1) S-34(2) S-35(1) S-35(2) S-36(1) S-36(2)

神明堀樋管 新坂川 二ッ木都市下水路 富士川中流部 長津川下流 野々下中流部

項　目 単位

天　　侯 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

採水時間 時分 8:05 12:05 12:00 16:10 11:15 15:35 11:49 15:29 10:35 15:03 8:32 13:17

気　　温 ℃ 10.0 22.8 17.6 19.3 16.4 18.4 21.0 20.1 16.8 21.3 15.1 21.8

水　　温 ℃ 13.9 18.9 17.7 18.1 17.6 17.6 17.9 18.0 17.3 17.4 15.2 17.1

流　　量 m
3
/sec 0.03 0.05 0.22 0.22 0.09 0.08 0.11 0.10 0.10 0.08 0.08 0.07

ｐＨ － 7.6 7.5 7.4 7.5 7.4 7.4 7.5 7.7 7.3 7.4 7.6 7.8

ＤＯ mg/L 0.7 6.1 8.1 8.8 9.0 8.1 8.0 8.8 4.7 4.9 9.3 8.5

ＢＯＤ mg/L 7.7 21.8 4.6 3.5 4.6 10.4 6.1 5.7 10.5 4.4 4.3 3.9

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 8.1 11.5 4.8 4.8 6.7 8.2 5.1 4.8 8.9 7.6 4.8 5.6

ＳＳ mg/L 5.3 7.1 4.1 4.8 4.8 2.9 4.6 4.5 7.5 8.7 6.4 9.0

ＶＳＳ mg/L 3.1 － 0.9 － 2.3 - 2.6 － 3.6 － 2.6 －

総窒素 mg/L 1.77 － 5.42 － 8.05 － 6.23 － 7.89 － 6.26 －

総リン mg/L 0.275 － 0.396 － 0.869 － 0.363 － 0.675 － 0.191 －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.66 － 0.43 － 0.23 － 0.49 － 2.05 － 0.51 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.047 － 0.076 － 0.039 － 0.077 － 0.110 － 0.058 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

2.2E+05 － 7.9E+04 － 1.1E+05 － 2.2E+05 － 1.9E+05 － 3.3E+06 －

ＥＣ mS/m 44.7 － 35.4 － 43.1 － 40.4 － 43.2 － 42.7 －

2-MIB μg/L 0.004 － 0.005 － 0.006 － 0.003 － 0.013 － 0.002 －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － － － － － － － －

クロロフィルa μg/L － － － － － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年11月分-5）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関
調査年月日 H17.11.2 水質分析担当機関

調査地点 S-9(1) H17.8.8実施 調査地点

坂川 古ヶ崎浄化施設

項　目 単位 放水路 項　目 単位 流入前 流出後

天　　侯 晴 晴 晴

採水時間 時分 8:00 時分 13:30 15:30

気　　温 ℃ 11.8 ℃ 20.6 19.0

水　　温 ℃ 16.0 ℃ 17.3 16.7

流　　量 m
3
/sec 0.12 m

3
/sec - -

カドミウム mg/L <0.0005 mg/L 7.1 7.1

全シアン mg/L <0.01 mg/L 7.2 8.2

鉛 mg/L <0.001 mg/L 2.6 1.3

六価クロム mg/L <0.005 mg/L 1.8 1.0

砒素 mg/L 0.001 mg/L 9.0 2.4

総水銀 mg/L <0.0005 mg/L 0.62 0.06

ＰＣＢ mg/L － μg/L 0.007 0.004

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.0002 μg/L 0.011 0.004

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.0002

四塩化炭素 mg/L －

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/L －

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L －

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L －

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L －

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L －

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L －

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ mg/L －

チウラム mg/L －

シマジン mg/L －

チオベンカルブ mg/L －

ベンゼン mg/L －

セレン mg/L －

硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

mg/L －

ほう素 mg/L －

フッ素 mg/L 0.05

ｐＨ

天　　侯

採水時間

気　　温

水　　温
流　　量  

 

ＤＯ

ＢＯＤ

S-37

ジオスミン

溶解性ＢＯＤ

ＳＳ

2-MIB

 ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素



水質分析測定結果表（平成17年12月分-1）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.12.7～8 水質分析担当機関

調査地点 　S-1 　S-2 　S-3
　新五駄沼 　五駄沼 　座生

項　目 単位 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目 3回目 4回目
天　　侯 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴
採水時間 時分 8:00 13:24 9:00 14:51 10:00 14:00 18:00 22:00
気　　温 ℃ 5.6 11.6 5.9 10.6 9.0 10.9 5.3 3.6
水　　温 ℃ 7.7 12.6 9.3 9.1 10.9 9.6 7.9 7.2
流　　量 m3/sec 0.04 0.13 0.07 0.02 0.22 0.30 0.22 0.25

ｐＨ － 7.0 7.1 7.0 6.8 7.0 － 7.1 －

ＤＯ mg/L 10.5 13.5 8.8 10.6 3.2 4.7 4.1 3.9

ＢＯＤ mg/L 12.3 11.3 9.9 4.2 9.2 8.9 18.5 28.8

溶解性ＢＯＤ mg/L 2.9 2.7 5.5 2.1 4.7 － 10.3 －

ＣＯＤ mg/L 12.0 13.5 9.0 6.8 13.0 － 21.1 －

ＳＳ mg/L 38.0 34.1 10.6 6.8 18.3 20.4 19.0 23.4

ＶＳＳ mg/L 17.9 15.3 5.0 2.4 10.4 － 10.7 －

総窒素 mg/L 4.60 5.23 4.96 3.65 5.76 － 5.93 －

総リン mg/L 0.394 0.468 0.458 0.312 0.656 － 0.797 －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.17 0.48 2.55 1.05 3.07 3.09 1.84 2.46

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L 0.185 0.159 0.123 0.129 0.179 － 0.196 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － － －

ＥＣ mS/m － － － － － － － －

２－ＭＩＢ μg/L － － － － － － － －

オルトリン酸態リン mg/L － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － － － － － － － －

臭気強度 度 － － － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年12月分-2）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.12.7～8 水質分析担当機関

調査地点 　S-3 　S-4 　S-5
　座生 　浅間下 　梅郷第二

項　目 単位 5回目 6回目 7回目 1回目 2回目 1回目 2回目
天　　侯 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴
採水時間 時分 2:00 6:00 10:00 11:00 15:41 12:00 16:32
気　　温 ℃ 2.5 1.1 6.9 11.4 7.6 11.4 7.3
水　　温 ℃ 5.7 8.2 10.4 12.7 16.3 11.5 7.8
流　　量 m3/sec 0.21 0.23 0.19 0.02 0.05 0.01 0.01

ｐＨ － － － － 7.5 7.4 8.1 8.1

ＤＯ mg/L 3.2 1.8 1.7 5.0 6.9 12.2 13.7

ＢＯＤ mg/L 33.8 14.7 11.3 5.4 8.4 2.0 1.8

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － 2.7 2.1 0.9 0.8

ＣＯＤ mg/L － － － 10.9 18.3 6.6 6.9

ＳＳ mg/L 23.0 14.0 15.6 6.6 4.7 10.9 7.5

ＶＳＳ mg/L － － － 4.1 3.3 3.9 2.6

総窒素 mg/L － － － 6.87 9.27 2.36 2.34

総リン mg/L － － － 0.328 0.712 0.079 0.109

アンモニウム態窒素 mg/L 2.55 2.64 2.53 3.55 5.79 0.23 0.13

硝酸態窒素 mg/L － － － 1.53 － 1.92 －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L － － － 0.132 0.166 0.026 0.021

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － －

ＥＣ mS/m － － － － － － －

２－ＭＩＢ μg/L － － － － － － －

オルトリン酸態リン mg/L － － － 0.090 － 0.033 －

ジェオスミン μg/L － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － － － 10.6 － 5.2 －

臭気強度 度 － － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年12月分-3）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.12.7～8 水質分析担当機関

調査地点 　S-6 　S-7 　S-8 　S-9
　新川第二 　今上落 　流山 　坂川放水路

項　目 単位 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目
天　　侯 － 曇 晴 曇 晴 曇 晴 曇 晴
採水時間 時分 8:00 13:00 9:10 14:00 9:50 14:40 10:00 12:00
気　　温 ℃ 4.1 11.3 5.7 11.4 5.6 12.4 12.2 12.2
水　　温 ℃ 8.8 12.9 8.0 11.0 18.5 18.2 9.4 9.4
流　　量 m3/sec 0.04 0.06 0.04 0.05 0.01 0.01 0.85 4.30

ｐＨ － 7.2 7.1 6.9 7.3 7.3 7.3 6.9 7.2

ＤＯ mg/L 8.1 7.6 8.3 7.8 7.7 6.5 4.8 6.0

ＢＯＤ mg/L 7.2 4.6 2.0 2.5 3.1 1.2 4.4 3.7

溶解性ＢＯＤ mg/L 3.2 1.1 0.7 0.8 1.2 0.5 1.4 －

ＣＯＤ mg/L 7.4 8.8 5.4 5.3 6.1 7.4 5.5 5.0

ＳＳ mg/L 7.6 13.5 2.9 2.3 7.4 5.3 8.1 6.2

ＶＳＳ mg/L 2.5 5.1 1.2 0.6 4.9 4.0 3.5 －

総窒素 mg/L 9.55 10.73 6.13 5.96 1.61 1.36 3.83 －

総リン mg/L 0.644 0.717 0.363 0.329 0.178 0.210 0.169 －

アンモニウム態窒素 mg/L 2.66 3.71 0.56 0.28 0.26 0.17 0.62 0.18

硝酸態窒素 mg/L 4.79 － 4.97 － － － 2.37 －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L 0.023 0.028 0.025 0.024 0.026 0.032 0.024 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － 4.9E+04 －

ＥＣ mS/m － － － － － － － －

２－ＭＩＢ μg/L － － － － － － <0.001 －

オルトリン酸態リン mg/L 0.561 － 0.290 － － － 0.092 －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L 1.8 － 1.4 － － － 12.0 －

臭気強度 度 － － － － － － 1 －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － 55.7 －



水質分析測定結果表（平成17年12月分-4）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.12.7～8 水質分析担当機関

調査地点 　S-9
　坂川放水路

項　目 単位 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目 8回目 9回目 10回目
天　　侯 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴 曇 晴
採水時間 時分 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00 2:00 4:00
気　　温 ℃ 11.4 11.8 7.5 7.0 7.4 6.6 6.5 6.5
水　　温 ℃ 10.5 10.4 9.5 9.2 9.7 9.1 9.9 10.0
流　　量 m3/sec 2.64 0.95 0.53 0.51 0.26 0.21 0.42 -3.08

ｐＨ － 7.2 7.4 7.5 7.8 7.5 7.3 7.4 7.3

ＤＯ mg/L 9.9 8.5 8.5 7.4 7.4 9.1 9.0 7.3

ＢＯＤ mg/L 5.6 5.1 5.1 4.5 5.2 6.5 5.0 6.6

溶解性ＢＯＤ mg/L － － 1.8 － － － － －

ＣＯＤ mg/L 6.3 6.1 6.3 6.1 6.3 6.4 6.5 7.9

ＳＳ mg/L 6.9 6.7 7.6 7.7 8.1 7.0 7.5 14.9

ＶＳＳ mg/L － － 3.3 － － － － －

総窒素 mg/L － － 2.61 － － － － －

総リン mg/L － － 0.193 － － － － －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.26 0.36 0.45 0.23 0.22 0.29 0.30 0.25

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L － － 0.024 － － － － －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － － －

ＥＣ mS/m － － － － － － － －

２－ＭＩＢ μg/L － － <0.001 － － － － －

オルトリン酸態リン mg/L － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － － － － － － － －

臭気強度 度 － － 1 － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － 46.5 － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年12月分-5）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.12.7～8 水質分析担当機関

調査地点 　S-9 　S-10
　坂川放水路 　古ヶ崎

項　目 単位 11回目 12回目 13回目 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目
天　　侯 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴 曇 晴
採水時間 時分 6:00 8:00 10:00 10:40 14:35 18:40 22:45 2:45
気　　温 ℃ 6.4 8.3 11.6 9.2 9.9 6.6 5.3 1.8
水　　温 ℃ 9.6 9.4 10.0 10.2 9.6 9.2 9.2 8.6
流　　量 m3/sec -0.22 -0.17 0.23 1.78 1.57 2.17 1.25 2.00

ｐＨ － 7.3 7.3 7.3 7.4 － 7.4 － －

ＤＯ mg/L 8.3 6.8 6.6 8.8 9.1 8.9 8.8 8.4

ＢＯＤ mg/L 7.1 7.0 6.8 2.8 2.4 2.5 4.6 7.0

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － 1.7 － 0.9 － －

ＣＯＤ mg/L 8.1 8.5 8.1 5.5 － 5.6 － －

ＳＳ mg/L 6.3 5.8 5.9 6.3 6.8 5.8 7.8 6.1

ＶＳＳ mg/L － － － 2.4 － 2.0 － －

総窒素 mg/L － － － 4.24 － 4.25 － －

総リン mg/L － － － 0.251 － 0.311 － －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.26 0.34 0.27 0.43 0.27 0.70 0.19 <0.01

硝酸態窒素 mg/L － － － 3.48 － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L － － － 0.027 － 0.027 － －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － － －

ＥＣ mS/m － － － － － － － －

２－ＭＩＢ μg/L － － － <0.001 － <0.001 － －

オルトリン酸態リン mg/L － － － 0.172 － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － － － 7.7 － － － －

臭気強度 度 － － 2 － 2 － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － 70.8 － 67.8 － －



水質分析測定結果表（平成17年12月分-6）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.12.7～8 水質分析担当機関

調査地点 　S-10 　S-11
　古ヶ崎 　赤圦

項　目 単位 6回目 7回目 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
天　　侯 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 曇
採水時間 時分 6:40 10:20 10:00 14:00 18:00 22:00 2:00 6:00
気　　温 ℃ 1.8 7.0 10.5 11.0 7.1 6.2 4.6 2.8
水　　温 ℃ 8.6 9.8 10.4 10.6 7.7 9.5 8.8 9.0
流　　量 m3/sec 0.17 1.60 -0.25 -0.19 -0.08 -0.22 -0.25 -0.12

ｐＨ － － － 7.3 － 7.3 － － －

ＤＯ mg/L 9.1 8.0 9.9 9.8 9.9 9.5 9.2 9.4

ＢＯＤ mg/L 6.7 6.4 1.1 1.0 1.1 1.1 0.3 0.4

溶解性ＢＯＤ mg/L － － 0.4 － 0.3 － － －

ＣＯＤ mg/L － － 3.7 － 4.1 － － －

ＳＳ mg/L 4.7 4.1 8.6 3.0 3.4 3.6 3.1 3.2

ＶＳＳ mg/L － － 1.9 － 1.4 － － －

総窒素 mg/L － － 4.71 － 3.56 － － －

総リン mg/L － － 0.215 － 0.204 － － －

アンモニウム態窒素 mg/L <0.01 0.30 0.05 0.04 0.08 0.04 0.03 0.04

硝酸態窒素 mg/L － － 3.96 － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L － － 0.022 － 0.023 － － －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － － －

ＥＣ mS/m － － － － － － － －

２－ＭＩＢ μg/L － － <0.001 － <0.001 － － －

オルトリン酸態リン mg/L － － 0.147 － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － － 3.4 － － － － －

臭気強度 度 － － 2 － 1 － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － 54.6 － 54.1 － － －



水質分析測定結果表（平成17年12月分-7）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.12.7～8 水質分析担当機関

調査地点 　S-11 　S-12
　赤圦 　柳原

項　目 単位 7回目 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目
天　　侯 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴
採水時間 時分 10:00 10:25 14:40 18:35 22:25 2:25 6:30 10:35
気　　温 ℃ 7.8 9.1 10.2 6.8 5.3 2.4 2.2 8.5
水　　温 ℃ 10.2 9.6 9.4 9.2 9.6 8.7 8.6 9.7
流　　量 m3/sec -0.11 0.27 -0.52 1.60 1.01 1.39 1.10 1.79

ｐＨ － － 7.9 － 7.7 － － － －

ＤＯ mg/L 10.0 10.0 9.3 10.2 10.5 10.3 9.5 9.1

ＢＯＤ mg/L 0.5 0.9 0.7 0.6 0.6 0.6 0.9 0.8

溶解性ＢＯＤ mg/L － 0.5 － 0.4 － － － －

ＣＯＤ mg/L － 3.3 － 4.0 － － － －

ＳＳ mg/L 2.4 3.5 2.3 3.1 4.0 4.5 2.3 2.3

ＶＳＳ mg/L － 0.9 － 0.9 － － － －

総窒素 mg/L － 4.40 － 3.79 － － － －

総リン mg/L － 0.185 － 0.203 － － － －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.03 0.05 0.07 0.06 0.03 <0.01 0.04 0.03

硝酸態窒素 mg/L － 3.73 － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L － 0.017 － 0.019 － － － －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － － －

ＥＣ mS/m － － － － － － － －

２－ＭＩＢ μg/L － － － － － － － －

オルトリン酸態リン mg/L － 0.132 － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － 3.0 － － － － － －

臭気強度 度 － － － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年12月分-10）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.12.7～8 水質分析担当機関

調査地点 　S-16
　富士見橋

項　目 単位 5回目 6回目 7回目 8回目 9回目 10回目 11回目 12回目
天　　侯 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴 曇 晴
採水時間 時分 18:00 20:00 22:00 0:00 2:00 4:00 6:00 8:00
気　　温 ℃ 8.0 7.0 7.2 6.5 5.0 5.2 5.0 7.8
水　　温 ℃ 10.3 9.1 9.1 9.5 8.7 8.5 9.3 11.1
流　　量 m3/sec 0.86 0.85 0.98 1.11 1.15 1.20 0.93 0.96

ｐＨ － 7.5 7.3 7.5 7.6 7.5 7.4 7.5 7.5

ＤＯ mg/L 12.7 11.8 11.4 12.5 11.5 11.6 11.5 11.8

ＢＯＤ mg/L 0.5 1.0 1.1 0.6 0.5 0.4 0.5 0.6

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 2.6 3.0 3.2 2.7 2.4 2.7 2.7 2.8

ＳＳ mg/L 2.4 2.2 2.5 2.1 2.4 2.0 2.2 2.2

ＶＳＳ mg/L － － － － － － － －

総窒素 mg/L － － － － － － － －

総リン mg/L － － － － － － － －

アンモニウム態窒素 mg/L － － － － － － － －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L － － － － － － － －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － － －

ＥＣ mS/m － － － － － － － －

２－ＭＩＢ μg/L － － － － － － － －

オルトリン酸態リン mg/L － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － － － － － － － －

臭気強度 度 － － － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年12月分-8）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.12.7～8 水質分析担当機関

調査地点 　S-13
　真間川

項　目 単位 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目
天　　侯 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴
採水時間 時分 10:00 14:00 18:00 22:00 2:00 6:00 10:00
気　　温 ℃ 8.2 9.6 6.4 5.3 3.8 3.6 8.9
水　　温 ℃ 6.9 7.8 7.4 7.2 6.7 6.5 7.3
流　　量 m3/sec -1.66 -0.39 -1.41 -1.05 -2.43 -3.17 -1.94

ｐＨ － 7.9 － 7.9 － － － －

ＤＯ mg/L 12.2 11.9 11.7 11.7 11.8 11.6 12.1

ＢＯＤ mg/L 0.9 0.9 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4

溶解性ＢＯＤ mg/L 0.4 － 0.1 － － － －

ＣＯＤ mg/L 2.6 － 2.7 － － － －

ＳＳ mg/L 4.5 3.7 4.2 4.3 3.4 3.1 3.2

ＶＳＳ mg/L 1.1 － 1.3 － － － －

総窒素 mg/L 2.99 － 2.57 － － － －

総リン mg/L 0.086 － 0.086 － － － －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.02 0.18 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03

硝酸態窒素 mg/L 2.63 － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L 0.021 － 0.021 － － － －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － －

ＥＣ mS/m － － － － － － －

２－ＭＩＢ μg/L － － － － － － －

オルトリン酸態リン mg/L 0.050 － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L 6.3 － － － － － －

臭気強度 度 － － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年12月分-9）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.12.7～8 水質分析担当機関

調査地点 　S-14 　S-15 　S-16
　市川市 　秣川 　富士見橋

項　目 単位 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目 3回目 4回目
天　　侯 － 晴 晴 曇 晴 晴 晴 晴 晴
採水時間 時分 8:40 13:10 8:07 12:30 10:00 12:00 14:00 16:00
気　　温 ℃ 6.7 11.3 6.5 6.5 8.0 8.0 10.0 9.5
水　　温 ℃ 12.0 12.1 11.7 11.7 9.2 9.9 11.2 11.8
流　　量 m3/sec 0.04 0.01 0.03 0.00 0.82 0.89 0.88 0.84

ｐＨ － 7.7 7.9 7.6 7.7 7.8 7.6 7.6 7.5

ＤＯ mg/L 5.7 7.4 2.5 2.3 11.8 12.1 12.2 11.8

ＢＯＤ mg/L 3.5 2.8 2.6 3.1 1.1 0.5 0.6 0.7

溶解性ＢＯＤ mg/L 1.5 0.9 1.2 0.9 － － － －

ＣＯＤ mg/L 5.4 4.7 5.6 5.7 3.0 2.8 3.0 2.8

ＳＳ mg/L 5.6 3.5 3.2 2.8 4.0 2.3 2.9 3.2

ＶＳＳ mg/L 2.0 0.7 1.4 1.4 0.7 － － －

総窒素 mg/L 2.92  2.92  2.40  2.36  3.50  － － －

総リン mg/L 0.493 0.397 0.249 0.251 0.131 － － －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.81  0.80  0.82  0.75  0.15  － － －

硝酸態窒素 mg/L 1.19  － 0.93  － 2.64  － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － 0.050 － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L 0.017 0.018 0.017 0.019 0.020 － － －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － 1.1E+04 － － －

ＥＣ mS/m － － － － 29.9 － － －

２－ＭＩＢ μg/L － － － － <0.001 － － －

オルトリン酸態リン mg/L 0.258 － 0.176 － 0.091 － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L 0.9 － 1.3 － 4.8 － － －

臭気強度 度 － － － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年12月分-11）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.12.7～8 水質分析担当機関

調査地点 　S-16 　S-17
富士見橋 　金杉

項　目 単位 13回目 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目
天　　侯 － 晴 晴 晴 晴 晴 晴 曇 曇
採水時間 時分 10:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
気　　温 ℃ 8.2 8.3 11.1 11.0 10.0 8.8 7.0 7.0
水　　温 ℃ 10.3 8.4 9.8 11.2 10.0 8.7 7.9 7.8
流　　量 m3/sec 0.87 1.09 1.99 1.99 1.59 1.45 1.58 1.53

ｐＨ － 7.6 6.7 7.0 7.0 7.6 7.5 7.5 7.4

ＤＯ mg/L 12.3 12.1 13.4 13.3 13.3 12.5 11.4 11.3

ＢＯＤ mg/L 0.9 0.7 0.4 1.2 1.3 1.2 0.5 0.8

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 3.1 2.7 2.8 3.5 3.6 3.4 2.9 3.0

ＳＳ mg/L 2.9 2.8 2.3 3.7 4.8 4.4 4.0 3.4

ＶＳＳ mg/L － 1.1 － － － － － －

総窒素 mg/L － 3.35  － － － － － －

総リン mg/L － 0.112 － － － － － －

アンモニウム態窒素 mg/L － 0.05  － － － － － －

硝酸態窒素 mg/L － 2.77  － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － 0.039 － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L － 0.021 － － － － － －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ 3.3E+03 － － － － － －

ＥＣ mS/m － 33.5 － － － － － －

２－ＭＩＢ μg/L － <0.001 － － － － － －

オルトリン酸態リン mg/L － 0.087 － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － 5.0 － － － － － －

臭気強度 度 － － － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年12月分-12）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.12.7～8 水質分析担当機関

調査地点 　S-17 　S-18
　金杉 　大谷口新田

項　目 単位 8回目 9回目 10回目 11回目 12回目 13回目 1回目 2回目
天　　侯 － 曇 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴
採水時間 時分 0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 10:00 12:00
気　　温 ℃ 4.8 3.9 2.2 2.1 4.9 9.0 7.5 9.0
水　　温 ℃ 7.7 7.6 6.1 7.0 7.1 8.6 8.0 9.0
流　　量 m3/sec 1.29 1.48 1.39 1.32 1.24 1.36 1.13 2.46

ｐＨ － 7.4 7.4 7.6 7.5 7.4 7.4 7.5 7.7

ＤＯ mg/L 11.3 11.2 10.3 11.2 11.1 11.9 11.3 10.9

ＢＯＤ mg/L 0.8 0.5 0.9 0.2 0.3 0.2 0.8 1.4

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 3.1 3.2 3.4 3.0 2.8 3.2 3.5 4.7

ＳＳ mg/L 3.2 3.5 4.1 2.9 2.7 2.7 6.5 4.7

ＶＳＳ mg/L － － － － － － 2.0 －

総窒素 mg/L － － － － － － 3.12  －

総リン mg/L － － － － － － 0.175 －

アンモニウム態窒素 mg/L － － － － － － 0.18  －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － 2.86  －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － 0.062 －

陰イオン界面活性剤 mg/L － － － － － － 0.021 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － 2.4E+03 －

ＥＣ mS/m － － － － － － 24.5 －

２－ＭＩＢ μg/L － － － － － － <0.001 －

オルトリン酸態リン mg/L － － － － － － 0.117 －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － － － － － － 6.2 －

臭気強度 度 － － － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年12月分-13）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.12.7～8 水質分析担当機関

調査地点 　S-18
　大谷口新田

項　目 単位 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目 8回目 9回目 10回目
天　　侯 － 晴 晴 晴 曇 曇 曇 曇 曇
採水時間 時分 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00 2:00 4:00
気　　温 ℃ 11.5 8.8 8.0 6.0 5.0 4.9 3.1 2.5
水　　温 ℃ 9.1 7.9 7.8 7.2 7.1 7.1 7.0 7.0
流　　量 m3/sec 3.18 2.80 1.09 1.11 0.85 1.04 0.88 0.88

ｐＨ － 7.8 7.5 7.6 7.5 7.7 7.6 7.6 7.6

ＤＯ mg/L 10.8 11.6 12.1 12.2 12.2 12.7 12.9 12.4

ＢＯＤ mg/L 0.8 0.8 0.7 0.6 0.9 0.9 1.4 1.5

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 3.1 3.1 3.2 3.1 3.1 3.5 3.8 4.2

ＳＳ mg/L 3.2 3.4 3.9 3.3 3.9 4.8 4.6 6.4

ＶＳＳ mg/L － － － － － － － －

総窒素 mg/L － － － － － － － －

総リン mg/L － － － － － － － －

アンモニウム態窒素 mg/L － － － － － － － －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L － － － － － － － －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － － －

ＥＣ mS/m － － － － － － － －

２－ＭＩＢ μg/L － － － － － － － －

オルトリン酸態リン mg/L － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － － － － － － － －

臭気強度 度 － － － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年12月分-14）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.12.7～8 水質分析担当機関

調査地点 　S-18 　S-19
　大谷口新田 　前ヶ崎

項　目 単位 11回目 12回目 13回目 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目
天　　侯 － 曇 晴 晴 曇 晴 晴 晴 晴
採水時間 時分 6:00 8:00 10:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00
気　　温 ℃ 2.6 5.2 10.5 6.1 9.3 10.6 8.2 4.5
水　　温 ℃ 7.0 7.0 8.0 9.0 10.3 11.1 11.0 10.0
流　　量 m3/sec 0.83 0.84 0.94 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12

ｐＨ － 7.7 7.7 7.8 6.9 6.9 6.9 7.2 7.2

ＤＯ mg/L 12.2 11.5 10.8 10.8 12.7 13.5 13.0 11.6

ＢＯＤ mg/L 1.3 1.1 0.7 0.5 0.8 1.0 1.2 1.1

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 3.6 3.5 3.1 3.9 3.9 4.5 4.8 4.0

ＳＳ mg/L 6.1 4.8 3.8 4.3 3.3 2.9 5.0 3.3

ＶＳＳ mg/L － － － 1.5 － － － －

総窒素 mg/L － － － 6.89  － － － －

総リン mg/L － － － 0.315 － － － －

アンモニウム態窒素 mg/L － － － 0.22  － － － －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L － － － 0.020 － － － －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － 7.0E+03 － － － －

ＥＣ mS/m － － － 46.5 － － － －

２－ＭＩＢ μg/L － － － <0.001 － － － －

オルトリン酸態リン mg/L － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － － － － － － － －

臭気強度 度 － － － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年12月分-15）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.12.7～8 水質分析担当機関

調査地点 　S-19
　前ヶ崎

項　目 単位 6回目 7回目 8回目 9回目 10回目 11回目 12回目 13回目
天　　侯 － 曇 曇 曇 曇 曇 曇 晴 晴
採水時間 時分 20:00 22:00 0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00
気　　温 ℃ 4.0 3.1 4.0 0.8 0.0 1.7 5.3 8.0
水　　温 ℃ 9.0 9.0 8.9 8.7 7.9 8.1 8.5 9.6
流　　量 m3/sec 0.13 0.13 0.12 0.14 0.14 0.10 0.12 0.12

ｐＨ － 7.1 7.1 7.1 7.0 7.1 7.4 7.2 7.3

ＤＯ mg/L 10.0 9.8 9.9 9.5 9.5 9.3 10.8 10.9

ＢＯＤ mg/L 1.0 1.0 0.7 0.9 0.9 0.7 0.6 0.6

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 3.7 3.8 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.8

ＳＳ mg/L 2.6 5.3 3.4 2.7 2.1 3.4 1.9 3.2

ＶＳＳ mg/L － － － － － － － －

総窒素 mg/L － － － － － － － －

総リン mg/L － － － － － － － －

アンモニウム態窒素 mg/L － － － － － － － －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L － － － － － － － －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － － －

ＥＣ mS/m － － － － － － － －

２－ＭＩＢ μg/L － － － － － － － －

オルトリン酸態リン mg/L － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － － － － － － － －

臭気強度 度 － － － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年12月分-16）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.12.7～8 水質分析担当機関

調査地点 　S-21
　北千葉導水路出口

項　目 単位 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目 8回目
天　　侯 － 曇 晴 晴 晴 晴 曇 曇 曇
採水時間 時分 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00
気　　温 ℃ 6.4 11.7 10.0 8.0 3.4 3.5 2.0 4.0
水　　温 ℃ 8.5 8.6 8.5 8.2 8.0 8.3 7.5 7.8
流　　量 m3/sec 1.17 1.08 1.02 0.98 1.25 1.01 1.04 0.94

ｐＨ － 6.7 7.2 7.1 7.1 7.2 7.2 7.3 7.3

ＤＯ mg/L 11.8 11.8 11.8 11.8 12.0 11.9 12.0 11.9

ＢＯＤ mg/L 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.7  <0.1

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 4.2 2.8 2.6 2.6 3.7 3.8 5.3 5.5

ＳＳ mg/L 4.5 3.6 3.5 3.5 6.1 4.2 15.2 2.2

ＶＳＳ mg/L 1.2 － － － － － － －

総窒素 mg/L 2.88 － － － － － － －

総リン mg/L 0.059 － － － － － － －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.01 － － － － － － －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L 0.018 － － － － － － －

大腸菌群数
MPN/
100mL

1.3E+03 － － － － － － －

ＥＣ mS/m 32.7 － － － － － － －

２－ＭＩＢ μg/L <0.001 － － － － － － －

オルトリン酸態リン mg/L － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － － － － － － － －

臭気強度 度 － － － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年12月分-17）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.12.7～8 水質分析担当機関

調査地点 　S-21 　S-22
　北千葉導水路出口 　中乃橋

項　目 単位 9回目 10回目 11回目 12回目 13回目 1回目 2回目
天　　侯 － 晴 曇 曇 晴 晴 曇 晴
採水時間 時分 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 9:10 13:29
気　　温 ℃ 5.0 0.0 0.3 5.0 8.3 6.5 11.4
水　　温 ℃ 7.2 6.5 7.0 7.8 8.2 8.8 10.1
流　　量 m3/sec 0.99 0.95 0.94 0.95 0.95 0.64 0.68

ｐＨ － 7.3 7.5 7.5 7.4 7.3 7.5 7.5

ＤＯ mg/L 12.0 12.2 12.4 12.3 12.4 10.5 11.5

ＢＯＤ mg/L 0.7 0.7 0.4 0.3 0.8 1.0 1.5

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 5.7 3.8 2.4 2.4 6.2 3.5 3.2

ＳＳ mg/L 4.4 3.1 2.6 2.7 16.2 5.7 4.5

ＶＳＳ mg/L － － － － － 1.2 －

総窒素 mg/L － － － － － 3.13 －

総リン mg/L － － － － － 0.108 －

アンモニウム態窒素 mg/L － － － － － 0.13 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L － － － － － 0.018 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － 4.9E+03 －

ＥＣ mS/m － － － － － 30.4 －

２－ＭＩＢ μg/L － － － － － <0.001 －

オルトリン酸態リン mg/L － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － － － － － － －

臭気強度 度 － － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年12月分-18）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.12.7～8 水質分析担当機関

調査地点 　S-23
　登校橋

項　目 単位 1回目 2回目
天　　侯 － 曇 晴
採水時間 時分 8:20 13:00
気　　温 ℃ 5.5 11.2
水　　温 ℃ 10.3 12.0
流　　量 m3/sec 0.48 0.78

ｐＨ － 7.2 7.4

ＤＯ mg/L 7.8 7.6

ＢＯＤ mg/L 3.7 3.7

溶解性ＢＯＤ mg/L － －

ＣＯＤ mg/L 5.6 6.5

ＳＳ mg/L 5.5 7.0

ＶＳＳ mg/L 1.2 －

総窒素 mg/L 5.75 －

総リン mg/L 0.354 －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.59 －

硝酸態窒素 mg/L － －

亜硝酸態窒素 mg/L － －

陰イオン界面活性剤 mg/L 0.019 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

1.1E+05 －

ＥＣ mS/m 40.4 －

２－ＭＩＢ μg/L <0.001 －

オルトリン酸態リン mg/L － －

ジェオスミン μg/L － －

クロロフィルａ μg/L － －

臭気強度 度 － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － －



水質分析測定結果表（平成17年12月分-19）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 坂　　　 川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H17.12.7～8 水質分析担当機関

調査地点 　S-31 　S-32 　S-33 　S-34
　神明堀樋管 　新坂川 二ツ木都市下水路 　富士川中流部

項　目 単位 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目
天　　侯 － 曇 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴
採水時間 時分 11:00 15:36 11:22 15:13 9:00 15:00 10:30 14:41
気　　温 ℃ 8.6 10.0 11.1 11.5 6.2 11.0 9.7 10.2
水　　温 ℃ 8.2 12.0 9.6 10.8 10.9 12.0 10.5 11.5
流　　量 m3/sec 0.01 0.01 0.45 0.29 0.06 0.07 0.10 0.09

ｐＨ － 6.5 6.7 6.9 6.9 7.1 7.5 6.7 6.8

ＤＯ mg/L 4.2 2.9 11.0 10.5 6.7 4.3 7.2 8.0

ＢＯＤ mg/L 55.0 73.9 3.9 4.2 3.6 4.7 3.7 3.6

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 17.5 46.0 4.6 6.2 9.3 11.9 7.2 6.5

ＳＳ mg/L 7.7 26.3 3.3 4.6 12.5 9.8 5.1 2.8

ＶＳＳ mg/L 5.8 － 1.4 － 5.9 － 2.9 －

総窒素 mg/L 2.83 － 5.70 － 14.12 － 7.36 －

総リン mg/L 0.203 － 0.417 － 0.982 － 0.362 －

アンモニウム態窒素 mg/L 1.28 － 0.22 － 1.42 － 1.21 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L 0.030 － 0.022 － 0.023 － 0.031 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

1.3E+06 － 4.9E+04 － 7.9E+04 － 2.4E+05 －

ＥＣ mS/m 41.3 － 37.5 － 38.1 － 45.6 －

２－ＭＩＢ μg/L <0.001 － <0.001 － <0.001 － <0.001 －

オルトリン酸態リン mg/L － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

クロロフィルａ μg/L － － － － － － － －

臭気強度 度 － － － － － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成17年12月分-20）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 坂　　　 川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.12.7～8 水質分析担当機関

調査地点 　S-35 　S-36
　長津川下流 　野々下中流部

項　目 単位 1回目 2回目 1回目 2回目
天　　侯 － 晴 晴 晴 晴
採水時間 時分 8:00 13:00 11:00 15:00
気　　温 ℃ 5.7 11.0 7.2 9.2
水　　温 ℃ 9.8 11.1 11.5 10.5
流　　量 m3/sec 0.05 0.05 0.05 0.05

ｐＨ － 7.2 7.6 7.2 6.9

ＤＯ mg/L 5.9 5.7 8.3 9.2

ＢＯＤ mg/L 4.8 4.7 6.8 3.5

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － －

ＣＯＤ mg/L 9.2 9.8 11.0 9.0

ＳＳ mg/L 7.6 8.5 20.7 5.5

ＶＳＳ mg/L 4.1 － 10.0 －

総窒素 mg/L 9.00 － 7.75 －

総リン mg/L 0.639 － 0.669 －

アンモニウム態窒素 mg/L 3.30 － 2.39 －

硝酸態窒素 mg/L － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － －

陰イオン界面活性剤 mg/L 0.123 － 0.199 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

1.4E+05 － 2.4E+05 －

ＥＣ mS/m 35.4 － 47.3 －

２－ＭＩＢ μg/L <0.001 － <0.001 －

オルトリン酸態リン mg/L － － － －

ジェオスミン μg/L － － － －

クロロフィルａ μg/L － － － －

臭気強度 度 － － － －

ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 μg/L － － － －



水質分析測定結果表（平成17年12月分-21）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H17.12.7～8 水質分析担当機関

調査地点 　S-9 調査地点
坂川放水路 古ヶ崎浄化施設

項　目 単位 1回目 項　目 単位 流入前 流出後
天　　侯 － 曇 晴 晴
採水時間 時分 10:00 時分 13:00 15:00
気　　温 ℃ 12.2 ℃ 11.6 13.2
水　　温 ℃ 9.4 ℃ 10.4 10.5
流　　量 m

3
/sec 0.85 m

3
/sec － －

カドミウム mg/L <0.0005 mg/L 7.2 7.3

全シアン mg/L <0.01 mg/L 8.6 9.6

鉛 mg/L <0.001 mg/L 3.1 1.5

六価クロム mg/L <0.005 mg/L 1.3 0.6

砒素 mg/L 0.001 mg/L 6.1 1.6

総水銀 mg/L <0.0005 mg/L 0.25 0.02

ＰＣＢ mg/L <0.0005 μg/L <0.001 <0.001

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.0002 μg/L <0.001 <0.001

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.0002

四塩化炭素 mg/L <0.0002

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/L <0.0002

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L <0.0002

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L <0.0002

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L <0.0002

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.0002

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.0002

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ mg/L <0.0002

チウラム mg/L <0.0006

シマジン mg/L <0.0003

チオベンカルブ mg/L <0.0003

ベンゼン mg/L <0.0002

セレン mg/L <0.001

硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

mg/L 2.40

ほう素 mg/L 0.07

フッ素 mg/L 0.07
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水質分析測定結果表（平成18年１月分-1）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H18.1.11 水質分析担当機関

調査地点 S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9(1) S-9(2) S-10

新五駄沼 五駄沼 座生 浅間下 梅郷第二 新川第二 今上落 流山 坂川放水路 古ヶ崎

項　目 単位

天　　侯 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

採水時間 時分 8:00 9:00 10:00 10:40 11:30 12:10 12:45 13:30 8:00 13:45 8:50

気　　温 ℃ 3.2 4.5 6.8 9.2 9.3 9.5 10.4 10.8 3.0 9.5 4.0

水　　温 ℃ 4.0 5.7 6.1 10.1 6.5 10.9 10.2 10.5 4.4 5.7 5.7

流　　量 m
3
/sec 0.08 0.05 0.21 0.02 0.02 0.04 0.03 0.01 0.00 0.00 1.53

ｐＨ － 7.3 7.6 7.7 7.2 7.8 7.6 7.7 7.6 7.5 7.6 7.3

ＤＯ mg/L 11.7 10.7 8.5 7.3 11.8 7.6 11.5 8.3 11.4 11.3 8.8

ＢＯＤ mg/L 8.9 6.9 10.4 11.2 4.0 8.0 4.1 4.7 2.1 2.7 2.2

溶解性ＢＯＤ mg/L 2.6 4.4 6.2 9.1 3.3 5.6 3.4 3.1 1.4 － 1.6

ＣＯＤ mg/L 13.3 7.5 14.5 16.3 9.3 10.7 7.5 10.0 3.8 4.3 4.8

ＳＳ mg/L 49.0 12.3 11.6 13.9 15.5 7.8 8.0 15.6 3.0 3.7 4.5

ＶＳＳ mg/L 19.4 4.3 6.7 8.8 7.0 3.3 3.5 12.2 1.8 － 2.4

総窒素 mg/L 4.93 4.37 8.87 6.77 3.59 13.07 5.26 3.62 4.07 － 3.62

総リン mg/L 0.446 0.350 0.870 0.265 0.089 1.403 0.579 0.189 0.152 － 0.287

アンモニウム態窒素 mg/L 0.85 2.57 7.47 4.53 0.49 9.03 2.55 0.37 0.46 － 0.89

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.176 0.110 0.050 0.163 0.169 0.072 0.044 0.031 0.026 － 0.023

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － － － 7.0E+03 － －

ＥＣ mS/m － － － － － － － － 34.3 － －

2-MIB μg/L － － － － － － － － 0.003 － －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － － － － － － －

クロロフィルa μg/L － － － － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成18年１月分-2）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H18.1.11 水質分析担当機関

調査地点 S-11 S-12 S-13 S-14 S-15 S-16(1) S-16(2) S-17(1) S-17(2) S-18(1) S-18(2)

赤圦 柳原 真間川 市川市 秣川 富士見橋 金杉 大谷口新田

項　目 単位

天　　侯 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

採水時間 時分 9:15 9:40 10:20 11:00 11:40 12:40 16:15 10:30 14:40 8:48 13:55

気　　温 ℃ 5.5 6.0 8.2 8.5 8.0 9.4 6.6 9.7 9.8 6.0 11.7

水　　温 ℃ 5.7 5.6 4.6 7.9 8.9 5.3 3.4 3.2 5.5 2.2 5.5

流　　量 m
3
/sec -0.15 0.61 -2.14 0.00 0.00 1.48 1.44 1.56 2.27 1.05 0.98

ｐＨ － 7.2 7.2 7.5 7.5 7.4 7.9 7.8 7.5 7.7 7.4 7.5

ＤＯ mg/L 10.0 10.4 12.0 8.4 2.8 12.3 12.1 12.0 12.5 12.5 12.4

ＢＯＤ mg/L 1.0 1.3 0.4 2.5 2.9 4.6 4.9 3.0 3.3 3.4 4.6

溶解性ＢＯＤ mg/L 0.9 1.0 0.6 1.8 1.7 － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 4.0 3.8 2.6 4.4 5.7 4.7 5.3 3.2 3.8 3.7 4.2

ＳＳ mg/L 2.7 3.0 3.6 3.7 6.7 9.8 15.7 4.4 2.6 4.7 4.1

ＶＳＳ mg/L 1.6 1.7 1.3 2.2 3.2 5.0 － 1.8 － 1.6 －

総窒素 mg/L 5.35 5.82 5.55 3.36 3.13 4.81 － 4.38 － 3.57 －

総リン mg/L 0.299 0.279 0.099 0.453 0.146 0.251 － 0.140 － 0.140 －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.34 0.51 0.26 1.02 1.51 0.56 － 0.43 － 0.58 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － 2.83 － 2.63 － 2.59 －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － 0.112 － 0.096 － 0.099 －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.024 0.035 0.032 0.029 0.028 0.037 － 0.036 － 0.033 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － 4.9E+04 － 4.9E+02 － 2.4E+03 －

ＥＣ mS/m － － － － － 32.9 － 30.6 － 30.3 －

2-MIB μg/L － － － － － 0.004 － 0.003 － 0.004 －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － 0.146 － 0.102 － 0.103 －

クロロフィルa μg/L － － － － － 1.8 － 3.0 － 2.5 －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成18年１月分-3）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H18.1.11 水質分析担当機関

調査地点 S-19(1) S-19(2) S-20(1) S-20(2) S-21(1) S-21(2) S-22(1) S-22(2) S-23(1) S-23(2)

前ヶ崎 野々下立坑 北千葉導水路出口 中乃橋 登校橋

項　目 単位

天　　侯 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

採水時間 時分 9:50 14:10 8:00 13:00 9:20 13:50 9:49 14:30 10:21 13:02

気　　温 ℃ 7.8 9.6 -0.1 9.4 5.2 9.7 6.0 10.5 9.0 10.8

水　　温 ℃ 6.0 8.9 3.2 4.4 3.6 3.8 3.0 5.8 6.2 9.0

流　　量 m
3
/sec 0.17 0.16 － － 0.96 1.06 0.17 0.60 0.48 0.63

ｐＨ － 7.8 7.5 7.9 7.9 7.8 7.7 7.7 7.9 7.5 7.8

ＤＯ mg/L 11.7 12.0 12.0 12.2 12.6 12.9 12.0 12.4 8.0 8.2

ＢＯＤ mg/L 3.1 3.3 2.4 2.4 2.3 2.2 2.5 2.7 4.7 4.5

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － - － －

ＣＯＤ mg/L 5.4 6.1 3.2 2.9 3.0 3.0 3.5 5.1 6.9 6.8

ＳＳ mg/L 8.6 13.2 2.5 3.0 2.1 2.6 3.5 5.3 5.3 7.0

ＶＳＳ mg/L 3.5 － 1.3 － 1.7 － 2.1 － 3.3 －

総窒素 mg/L 5.83 － 3.82 － 3.63 － 3.73 － 5.77 －

総リン mg/L 0.392 － 0.100 － 0.098 － 0.131 － 0.479 －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.21 － 0.31 － 0.35 － 0.57 － 2.06 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.026 － 0.021 － 0.028 － 0.026 － 0.036 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

7.9E+03 － 1.7E+04 － 4.9E+02 － 1.1E+04 － 7.9E+04 －

ＥＣ mS/m 44.4 － 30.2 － 29.9 － 30.9 － 39.9 －

2-MIB μg/L 0.002 － 0.003 － 0.003 － 0.003 － 0.008 －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － － － － － －

クロロフィルa μg/L － － － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成18年１月分-4）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 坂　　　川 試料採取担当機関 　   
調査年月日 H18.1.11 水質分析担当機関

調査地点 S-31(1) S-31(2) S-32(1) S-32(2) S-33(1) S-33(2) S-34(1) S-34(2) S-35(1) S-35(2) S-36(1) S-36(2)

神明堀樋管 新坂川 二ッ木都市下水路 富士川中流部 長津川下流 野々下中流部

項　目 単位

天　　侯 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

採水時間 時分 8:00 13:20 11:30 15:10 12:10 16:12 12:00 15:40 10:56 15:38 8:40 13:30

気　　温 ℃ 1.1 10.1 9.7 8.8 11.3 8.5 9.3 8.2 7.1 9.3 3.7 10.0

水　　温 ℃ 4.0 7.8 5.6 6.3 11.1 10.6 8.1 8.3 9.5 8.9 6.5 9.2

流　　量 m
3
/sec 0.04 0.07 0.49 0.40 0.08 0.06 0.08 0.10 0.10 0.09 0.03 0.05

ｐＨ － 7.2 7.4 7.8 7.7 7.5 7.7 7.7 7.6 7.5 7.5 7.6 7.7

ＤＯ mg/L 4.1 5.3 9.9 11.4 6.3 4.4 7.9 8.1 6.1 6.5 7.0 6.6

ＢＯＤ mg/L 11.3 70.7 6.7 4.9 17.0 7.9 8.3 7.3 17.0 10.9 20.9 21.7

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 9.1 48.9 8.4 6.6 17.1 10.6 8.2 7.2 13.9 12.7 19.6 21.4

ＳＳ mg/L 3.4 17.3 7.1 3.5 33.4 6.8 6.4 4.7 12.4 12.3 53.0 154.0

ＶＳＳ mg/L 2.0 － 4.9 － 20.4 - 3.6 － 7.0 － 24.2 －

総窒素 mg/L 3.66 － 3.98 － 9.26 － 8.64 － 11.99 － 10.71 －

総リン mg/L 0.188 － 0.660 － 1.295 － 0.506 － 1.038 － 1.179 －

アンモニウム態窒素 mg/L 2.15 － 2.55 － 5.54 － 3.04 － 7.78 － 8.07 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.035 － 0.032 － 0.039 － 0.036 － 0.122 － 0.319 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

7.9E+05 － 2.4E+05 － 7.9E+04 － 3.3E+04 － 1.4E+05 － 7.9E+06 －

ＥＣ mS/m 39.8 － 41.4 － 72.7 － 46.2 － 60.9 － 53.0 －

2-MIB μg/L 0.006 － 0.008 － 0.012 － 0.012 － 0.003 － 0.007 －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － － － － － － － －

クロロフィルa μg/L － － － － － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成18年１月分-5）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関
調査年月日 H18.1.11 水質分析担当機関

調査地点 S-9(1) H17.8.8実施 調査地点

坂川 古ヶ崎浄化施設

項　目 単位 放水路 項　目 単位 流入前 流出後

天　　侯 晴 晴 晴

採水時間 時分 8:00 時分 13:17 15:20

気　　温 ℃ 3.0 ℃ 10.3 11.7

水　　温 ℃ 4.4 ℃ 7.4 6.9

流　　量 m
3
/sec 0.00 m

3
/sec - -

カドミウム mg/L <0.0005 mg/L 7.3 7.1

全シアン mg/L <0.01 mg/L 9.0 9.7

鉛 mg/L <0.001 mg/L 1.8 1.3

六価クロム mg/L <0.005 mg/L 1.6 1.0

砒素 mg/L <0.001 mg/L 5.5 2.4

総水銀 mg/L <0.0005 mg/L 1.59 0.52

ＰＣＢ mg/L － μg/L 0.007 0.003

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.0002 μg/L 0.010 0.005

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.0002

四塩化炭素 mg/L －

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/L －

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L －

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L －

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L －

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L －

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L －

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ mg/L －

チウラム mg/L －

シマジン mg/L －

チオベンカルブ mg/L －

ベンゼン mg/L －

セレン mg/L －

硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

mg/L －

ほう素 mg/L －

フッ素 mg/L 0.11

ｐＨ

天　　侯

採水時間

気　　温

水　　温
流　　量

 

ＤＯ

ＢＯＤ

S-37

ジオスミン

溶解性ＢＯＤ

ＳＳ

2-MIB

ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素



水質分析測定結果表（平成18年2月分-1）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H18.2.8 水質分析担当機関

調査地点 S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9(1) S-9(2) S-10

新五駄沼 五駄沼 座生 浅間下 梅郷第二 新川第二 今上落 流山 坂川放水路 古ヶ崎

項　目 単位

天　　侯 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

採水時間 時分 8:00 9:00 10:00 10:40 11:30 12:10 12:40 13:30 8:00 13:20 8:54

気　　温 ℃ 6.0 7.4 11.6 14.3 10.9 10.6 12.1 9.3 3.0 11.5 5.5

水　　温 ℃ 4.0 8.0 7.5 8.0 5.0 11.0 9.1 13.0 4.3 5.7 6.4

流　　量 m
3
/sec 0.07 0.01 0.10 0.02 0.03 0.05 0.06 0.01 2.50 10.74 2.27

ｐＨ － 7.2 7.0 7.5 7.1 7.6 7.7 7.8 7.8 7.0 7.1 7.1

ＤＯ mg/L 12.8 8.9 3.4 7.5 12.8 7.4 9.8 7.6 13.1 14.4 8.8

ＢＯＤ mg/L 6.7 25.2 13.8 12.4 2.7 7.9 5.6 4.6 1.4 1.4 2.9

溶解性ＢＯＤ mg/L 1.7 16.9 8.7 4.6 1.4 6.5 2.2 2.3 0.7 － 1.6

ＣＯＤ mg/L 13.2 21.9 16.4 13.8 6.8 10.7 8.0 8.7 4.1 4.2 5.5

ＳＳ mg/L 36.6 15.0 6.9 12.4 12.4 4.2 9.8 10.7 5.6 7.3 6.5

ＶＳＳ mg/L 15.2 9.2 3.9 7.4 3.7 2.2 3.2 7.4 1.8 － 2.6

総窒素 mg/L 5.12 10.12 6.28 8.54 2.69 11.29 6.94 1.70 3.29 － 5.36

総リン mg/L 0.457 1.011 1.104 0.250 0.083 0.877 0.374 0.182 0.136 － 0.230

アンモニウム態窒素 mg/L 0.58 5.44 3.52 3.88 0.70 6.66 0.97 0.22 0.27 － 0.92

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.084 0.131 0.194 0.121 0.109 0.130 0.065 0.132 0.109 － 0.070

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － － － 1.7E+04 － －

ＥＣ mS/m － － － － － － － － 33.6 － －

2-MIB μg/L － － － － － － － － 0.001 － －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － － － － － － －

クロロフィルa μg/L － － － － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成18年2月分-2）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H18.2.8 水質分析担当機関

調査地点 S-11 S-12 S-13 S-14 S-15 S-16(1) S-16(2) S-17(1) S-17(2) S-18(1) S-18(2)

赤圦 柳原 真間川 市川市 秣川 富士見橋 金杉 大谷口新田

項　目 単位

天　　侯 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 曇

採水時間 時分 9:25 10:10 10:40 11:35 12:22 9:20 16:30 10:55 15:57 8:57 13:30

気　　温 ℃ 6.2 8.0 10.5 11.0 12.0 8.0 8.2 9.1 9.2 7.2 13.7

水　　温 ℃ 6.4 6.2 5.3 6.0 7.6 4.0 3.9 4.6 4.9 4.6 6.3

流　　量 m
3
/sec 0.05 0.28 0.78 0.01 0.00 9.50 7.74 3.26 2.16 1.94 7.16

ｐＨ － 7.1 7.0 7.0 7.1 7.2 7.9 7.8 7.5 7.6 7.1 7.4

ＤＯ mg/L 7.6 8.1 12.3 5.5 6.4 13.7 13.2 13.8 13.3 13.2 13.7

ＢＯＤ mg/L 1.5 1.1 1.6 5.5 4.0 1.4 2.0 2.0 2.1 1.5 1.8

溶解性ＢＯＤ mg/L 0.8 0.8 1.0 3.3 2.7 － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 4.4 4.3 4.0 6.2 5.8 3.7 4.5 4.1 4.4 3.9 4.3

ＳＳ mg/L 5.0 3.8 7.5 6.7 5.6 7.4 19.6 14.0 18.5 5.7 11.0

ＶＳＳ mg/L 1.6 0.9 2.0 2.8 1.9 2.1 － 3.3 － 1.3 －

総窒素 mg/L 5.38 5.28 3.74 4.25 2.69 3.58 － 3.57 － 4.09 －

総リン mg/L 0.203 0.187 0.113 0.473 0.114 0.127 － 0.151 － 0.139 －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.37 0.29 0.21 1.21 0.63 0.28 － 0.30 － 0.32 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － 2.63 － 2.66 － 2.82 －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － 0.068 － 0.073 － 0.073 －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.119 0.110 0.122 0.108 0.097 0.097 － 0.116 － 0.159 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － 3.3E+03 － 3.3E+03 － 7.9E+03 －

ＥＣ mS/m － － － － － 20.5 － 35.4 － 31.2 －

2-MIB μg/L － － － － － 0.002 － 0.002 － 0.002 －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － 0.064 － 0.075 － 0.084 －

クロロフィルa μg/L － － － － － 9.0 － 10.4 － 11.3 －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成18年2月分-3）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H18.2.8 水質分析担当機関

調査地点 S-19(1) S-19(2) S-20(1) S-20(2) S-21(1) S-21(2) S-22(1) S-22(2) S-23(1) S-23(2)

前ヶ崎 野々下立坑 北千葉導水路出口 中乃橋 登校橋

項　目 単位

天　　侯 晴 晴 晴 晴 晴 曇 晴 曇

採水時間 時分 10:16 15:22 8:45 13:59 9:49 14:08 10:20 14:32

気　　温 ℃ 9.1 10.1 8.6 9.8 8.9 13.0 10.0 10.0

水　　温 ℃ 4.6 10.5 4.1 4.1 5.1 6.5 8.6 9.3

流　　量 m
3
/sec 0.15 0.15 8.23 8.64 0.19 0.32 0.21 0.27

ｐＨ － 7.0 7.1 7.5 7.3 7.0 7.3 7.2 7.3

ＤＯ mg/L 10.7 8.4 14.0 13.4 12.8 13.3 8.1 7.8

ＢＯＤ mg/L 2.3 3.4 2.5 2.7 2.2 2.0 2.2 3.0

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － - － －

ＣＯＤ mg/L 5.2 6.5 3.5 4.7 4.8 4.4 7.1 7.6

ＳＳ mg/L 8.7 4.8 6.9 21.6 9.6 6.3 5.4 9.0

ＶＳＳ mg/L 2.1 － 2.5 － 2.8 － 2.3 －

総窒素 mg/L 6.86 － 3.37 － 3.69 － 6.81 －

総リン mg/L 0.258 － 0.125 － 0.137 － 0.345 －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.18 － 0.23 － 0.28 － 1.48 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.128 － 0.100 － 0.119 － 0.065 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

7.0E+03 － 7.0E+02 － 4.9E+03 － 7.9E+04 －

ＥＣ mS/m 44.5 － 36.8 － 36.2 － 46.2 －

2-MIB μg/L 0.002 － 0.001 － 0.003 － 0.008 －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － － － －

クロロフィルa μg/L － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － －

偶
数
月
の
た
め

、
実
施
せ
ず



水質分析測定結果表（平成18年3月分-4）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 坂　　　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H18.2.8 水質分析担当機関

調査地点 S-31(1) S-31(2) S-32(1) S-32(2) S-33(1) S-33(2) S-34(1) S-34(2) S-35(1) S-35(2) S-36(1) S-36(2)

神明堀樋管 新坂川 二ッ木都市下水路 富士川中流部 長津川下流 野々下中流部

項　目 単位

天　　侯 晴 晴 晴 晴 晴 曇 晴 曇 晴 曇 晴 曇

採水時間 時分 8:00 12:59 11:33 16:20 11:38 15:37 12:15 16:40 10:57 15:02 8:00 13:40

気　　温 ℃ 9.9 12.4 10.2 8.2 10.4 9.1 13.3 8.2 11.1 10.4 4.5 12.2

水　　温 ℃ 5.5 9.3 8.0 8.5 10.9 10.9 10.7 10.3 10.4 9.0 6.9 7.7

流　　量 m
3
/sec 0.02 0.03 0.49 0.28 0.07 0.05 0.26 0.16 0.08 0.09 0.03 0.02

ｐＨ － 7.2 7.1 7.0 7.1 7.2 7.4 7.3 7.1 7.1 7.4 7.3 7.6

ＤＯ mg/L 4.2 4.5 10.9 10.3 3.6 4.1 7.2 6.7 7.2 6.6 10.9 9.5

ＢＯＤ mg/L 11.5 7.3 3.0 2.0 15.2 8.8 3.3 3.2 11.3 10.5 7.9 7.7

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 12.4 10.6 7.3 6.8 17.7 12.0 7.4 6.7 12.1 13.8 10.8 8.6

ＳＳ mg/L 8.6 7.0 9.7 10.8 7.6 4.3 4.3 3.7 6.5 8.4 7.7 11.9

ＶＳＳ mg/L 4.6 － 3.5 － 5.2 - 2.0 － 4.3 － 3.1 －

総窒素 mg/L 3.96 － 6.94 － 13.33 － 7.97 － 12.31 － 8.19 －

総リン mg/L 0.219 － 0.518 － 1.107 － 0.358 － 0.747 － 0.444 －

アンモニウム態窒素 mg/L 2.10 － 1.71 － 6.62 － 2.88 － 4.69 － 3.26 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.089 － 0.104 － 0.163 － 0.219 － 0.239 － 0.205 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

4.9E+05 － 7.9E+04 － 7.9E+04 － 4.9E+04 － 2.4E+05 － 4.9E+06 －

ＥＣ mS/m 48.1 － 43.3 － 54.8 － 48.6 － 53.5 － 50.1 －

2-MIB μg/L 0.004 － 0.002 － 0.004 － 0.002 － 0.006 － 0.011 －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － － － － － － － －

クロロフィルa μg/L － － － － － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成18年2月分-5）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関
調査年月日 H18.2.8 水質分析担当機関

調査地点 S-9(1) H17.8.8実施 調査地点

坂川 古ヶ崎浄化施設

項　目 単位 放水路 項　目 単位 流入前 流出後

天　　侯 晴 晴 曇

採水時間 時分 8:00 時分 13:20 15:20

気　　温 ℃ 3.0 ℃ 13.1 9.0

水　　温 ℃ 4.3 ℃ 7.5 6.1

流　　量 m
3
/sec 2.50 m

3
/sec - -

カドミウム mg/L <0.0005 mg/L 7.2 7.2

全シアン mg/L <0.01 mg/L 8.4 7.7

鉛 mg/L <0.001 mg/L 2.7 2.4

六価クロム mg/L <0.005 mg/L 1.9 0.8

砒素 mg/L 0.001 mg/L 7.3 3.0

総水銀 mg/L <0.0005 mg/L 1.18 0.29

ＰＣＢ mg/L － μg/L 0.005 0.003

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.0002 μg/L 0.009 0.008

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.0002

四塩化炭素 mg/L －

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/L －

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L －

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L －

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L －

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L －

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L －

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ mg/L －

チウラム mg/L －

シマジン mg/L －

チオベンカルブ mg/L －

ベンゼン mg/L －

セレン mg/L －

硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

mg/L －

ほう素 mg/L －

フッ素 mg/L <0.05

ｐＨ

天　　侯

採水時間

気　　温

水　　温
流　　量

S-37

ジオスミン

溶解性ＢＯＤ

ＳＳ

2-MIB

 ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素

 

ＤＯ

ＢＯＤ



水質分析測定結果表（平成18年3月分-1）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　 
調査年月日 H18.3.8 水質分析担当機関

調査地点 S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9(1) S-9(2) S-10

新五駄沼 五駄沼 座生 浅間下 梅郷第二 新川第二 今上落 流山 坂川放水路 古ヶ崎

項　目 単位

天　　侯 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

採水時間 時分 8:15 8:10 10:00 10:50 11:40 12:30 13:10 13:45 8:00 14:10 8:50

気　　温 ℃ 9.6 11.0 10.9 13.0 17.3 17.0 19.6 19.3 8.0 18.5 10.5

水　　温 ℃ 8.8 10.5 12.1 12.1 11.3 15.2 14.7 16.8 11.0 14.7 11.4

流　　量 m
3
/sec 0.05 0.02 0.06 0.01 0.06 0.04 0.08 0.02 0.00 0.00 0.58

ｐＨ － 7.9 7.9 7.5 7.5 7.2 7.8 7.7 7.6 7.3 7.3 7.4

ＤＯ mg/L 14.6 5.7 0.6 5.8 7.3 8.7 11.2 6.6 7.9 8.2 7.2

ＢＯＤ mg/L 9.1 22.4 8.5 7.0 3.0 7.5 4.2 3.7 3.4 2.3 3.3

溶解性ＢＯＤ mg/L 5.1 11.6 5.4 2.9 1.2 5.7 2.1 1.6 1.5 － 1.7

ＣＯＤ mg/L 15.4 22.2 12.8 12.2 6.8 10.8 6.3 5.4 5.0 4.6 4.9

ＳＳ mg/L 42.7 18.2 6.2 7.4 10.7 4.3 7.0 12.1 9.4 7.7 7.1

ＶＳＳ mg/L 19.7 11.8 4.0 3.2 3.1 1.9 2.4 3.4 3.0 － 2.3

総窒素 mg/L 4.84 12.17 6.14 7.78 2.65 11.39 5.91 2.05 3.51 － 3.59

総リン mg/L 0.427 1.310 0.733 0.164 0.038 1.219 0.313 0.181 0.175 － 0.260

アンモニウム態窒素 mg/L 0.46 8.57 3.46 3.44 0.85 6.70 0.67 0.58 0.55 － 0.77

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.105 4.172 0.659 0.477 0.142 1.258 0.146 0.150 0.157 － 0.107

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － － － － 1.7E+04 － －

ＥＣ mS/m － － － － － － － － 36.3 － －

2-MIB μg/L － － － － － － － － 0.001 － －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － － － － － － －

クロロフィルa μg/L － － － － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成18年3月分-2）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H18.3.8 水質分析担当機関

調査地点 S-11 S-12 S-13 S-14 S-15 S-16(1) S-16(2) S-17(1) S-17(2) S-18(1) S-18(2)

赤圦 柳原 真間川 市川市 秣川 富士見橋 金杉 大谷口新田

項　目 単位

天　　侯 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

採水時間 時分 9:15 9:55 10:35 11:09 11:45 9:37 14:33 10:59 15:37 8:36 13:05

気　　温 ℃ 11.0 12.9 15.5 17.9 19.0 13.0 20.3 15.9 20.5 10.3 17.8

水　　温 ℃ 11.3 11.8 11.3 13.3 12.8 11.3 12.8 12.4 13.8 10.5 12.4

流　　量 m
3
/sec 0.00 0.36 -1.59 0.01 0.00 0.62 0.69 1.35 0.86 0.69 5.03

ｐＨ － 7.3 7.3 7.5 7.4 7.4 7.1 7.7 7.3 7.7 7.4 7.8

ＤＯ mg/L 8.2 7.6 11.0 6.8 3.7 11.8 11.6 11.4 12.7 11.1 9.7

ＢＯＤ mg/L 1.7 1.4 1.3 2.4 6.4 3.0 1.5 1.7 1.9 2.8 1.4

溶解性ＢＯＤ mg/L 0.8 0.8 0.7 1.5 2.0 － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 3.7 4.0 2.9 4.2 6.4 4.0 3.2 3.5 4.0 4.4 3.5

ＳＳ mg/L 3.1 3.1 6.5 7.0 6.0 4.3 4.6 9.0 8.0 14.6 4.1

ＶＳＳ mg/L 0.9 1.1 2.2 3.2 2.2 0.6 － 2.3 － 3.6 －

総窒素 mg/L 4.43 4.51 4.48 2.30 3.10 3.77 － 3.38 － 3.48 －

総リン mg/L 0.172 0.176 0.061 0.383 0.252 0.141 － 0.098 － 0.118 －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.09 0.18 0.06 0.86 0.77 0.36 － 0.17 － 0.37 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － 2.45 － 2.56 － 2.58 －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － 0.061 － 0.047 － 0.061 －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.073 0.086 0.054 0.120 0.222 0.159 － 0.061 － 0.153 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

－ － － － － 3.3E+04 － 4.9E+03 － 1.7E+04 －

ＥＣ mS/m － － － － － 25.0 － 25.1 － 27.1 －

2-MIB μg/L － － － － － 0.001 － <0.001 － 0.001 －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － 0.083 － 0.066 － 0.078 －

クロロフィルa μg/L － － － － － 3.6 － 6.9 － 7.7 －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成18年3月分-3）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H18.3.8 水質分析担当機関

調査地点 S-19(1) S-19(2) S-20(1) S-20(2) S-21(1) S-21(2) S-22(1) S-22(2) S-23(1) S-23(2)

前ヶ崎 野々下立坑 北千葉導水路出口 中乃橋 登校橋

項　目 単位

天　　侯 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

採水時間 時分 10:17 15:01 8:00 13:21 9:00 14:00 9:10 13:40 9:51 14:16

気　　温 ℃ 15.4 21.0 9.2 18.5 11.2 19.2 12.0 17.9 16.3 18.6

水　　温 ℃ 12.4 16.6 9.6 12.2 10.5 12.2 10.4 13.9 13.2 14.7

流　　量 m
3
/sec 0.21 0.23 － － 0.67 0.87 1.41 1.52 1.07 1.65

ｐＨ － 7.3 7.6 7.2 7.4 7.1 7.5 7.4 7.6 7.3 7.5

ＤＯ mg/L 10.2 11.7 11.2 11.4 11.1 11.3 9.2 10.1 6.9 7.0

ＢＯＤ mg/L 2.0 2.2 2.7 1.4 1.8 1.1 1.6 1.7 4.1 3.3

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － - － －

ＣＯＤ mg/L 4.8 5.3 3.6 3.1 3.0 2.8 4.0 4.2 6.2 6.1

ＳＳ mg/L 4.0 6.4 3.6 4.2 3.4 3.6 6.9 7.4 5.3 6.5

ＶＳＳ mg/L 0.8 － 1.0 － 1.0 － 2.2 － 2.1 －

総窒素 mg/L 7.28 － 3.50 － 3.43 － 3.66 － 6.25 －

総リン mg/L 0.291 － 0.053 － 0.059 － 0.092 － 0.352 －

アンモニウム態窒素 mg/L 0.29 － 0.13 － 0.11 － 0.81 － 1.31 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.130 － 0.070 － 0.060 － 0.070 － 0.198 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

4.9E+04 － 1.3E+03 － 4.9E+02 － 3.3E+04 － 3.3E+04 －

ＥＣ mS/m 39.8 － 23.6 － 25.4 － 33.4 － 39.7 －

2-MIB μg/L 0.001 － <0.001 － <0.001 － 0.001 － 0.002 －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － － － － － －

クロロフィルa μg/L － － － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成18年3月分-4）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 坂　　　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 H18.3.8 水質分析担当機関

調査地点 S-31(1) S-31(2) S-32(1) S-32(2) S-33(1) S-33(2) S-34(1) S-34(2) S-35(1) S-35(2) S-36(1) S-36(2)

神明堀樋管 新坂川 二ッ木都市下水路 富士川中流部 長津川下流 野々下中流部

項　目 単位

天　　侯 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

採水時間 時分 8:05 12:34 11:34 16:05 11:15 15:22 12:10 16:37 10:39 14:50 8:31 13:41

気　　温 ℃ 7.9 17.6 16.8 18.3 16.3 17.9 16.7 18.4 15.8 18.5 9.2 18.9

水　　温 ℃ 9.1 14.4 11.8 13.8 13.3 13.9 14.3 14.9 13.3 13.4 10.1 13.3

流　　量 m
3
/sec 0.03 0.25 0.26 0.28 0.08 0.07 0.13 0.14 0.08 0.08 0.04 0.04

ｐＨ － 7.3 7.3 7.3 7.6 7.4 7.5 7.4 7.6 7.4 7.6 7.3 7.5

ＤＯ mg/L 2.8 2.3 8.4 9.2 8.9 8.4 7.9 7.3 4.8 5.3 9.0 8.0

ＢＯＤ mg/L 8.2 9.1 3.3 3.8 7.0 7.2 5.4 4.9 11.8 9.2 8.5 10.6

溶解性ＢＯＤ mg/L － － － － － － － － － － － －

ＣＯＤ mg/L 9.4 10.6 5.8 6.7 8.8 10.1 7.5 6.9 12.0 10.9 9.0 10.6

ＳＳ mg/L 5.0 9.0 4.8 6.6 4.0 3.6 2.6 2.4 7.1 3.8 3.7 44.0

ＶＳＳ mg/L 3.3 － 1.6 － 2.0 - 1.3 － 3.8 － 1.4 －

総窒素 mg/L 3.65 － 6.32 － 11.02 － 7.76 － 12.37 － 7.99 －

総リン mg/L 0.168 － 0.475 － 0.844 － 0.393 － 0.960 － 0.455 －

アンモニウム態窒素 mg/L 1.97 － 0.42 － 2.96 － 2.50 － 7.02 － 3.23 －

硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － － －

亜硝酸態窒素 mg/L － － － － － － － － － － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.646 － 0.133 － 0.243 － 0.604 － 1.268 － 0.515 －

大腸菌群数
MPN/
100mL

1.3E+05 － 1.3E+04 － 2.4E+04 － 2.4E+04 － 1.7E+05 － 1.1E+05 －

ＥＣ mS/m 43.6 － 33.2 － 43.9 － 39.6 － 43.2 － 38.9 －

2-MIB μg/L 0.002 － 0.003 － 0.003 － 0.001 － 0.005 － 0.002 －

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L － － － － － － － － － － － －

クロロフィルa μg/L － － － － － － － － － － － －

ジェオスミン μg/L － － － － － － － － － － － －



水質分析測定結果表（平成18年3月分-5）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 江　戸　川 試料採取担当機関
調査年月日 H18.3.8 水質分析担当機関

調査地点 S-9(1) H17.8.8実施 調査地点

坂川 古ヶ崎浄化施設

項　目 単位 放水路 項　目 単位 流入前 流出後

天　　侯 晴 晴 晴

採水時間 時分 8:00 時分 13:00 15:00

気　　温 ℃ 8.0 ℃ 20.0 20.5

水　　温 ℃ 11.0 ℃ 12.9 12.4

流　　量 m
3
/sec 0.00 m

3
/sec - -

カドミウム mg/L <0.0005 mg/L 7.3 7.2

全シアン mg/L <0.01 mg/L 7.7 8.0

鉛 mg/L <0.001 mg/L 2.8 0.9

六価クロム mg/L <0.005 mg/L 1.2 0.7

砒素 mg/L 0.001 mg/L 9.8 2.5

総水銀 mg/L <0.0005 mg/L 0.58 0.08

ＰＣＢ mg/L － μg/L 0.003 0.002

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.0002 μg/L 0.009 0.008

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L <0.0002

四塩化炭素 mg/L －

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/L －

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L －

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L －

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L －

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L －

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L －

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ mg/L －

チウラム mg/L －

シマジン mg/L －

チオベンカルブ mg/L －

ベンゼン mg/L －

セレン mg/L －

硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

mg/L －

ほう素 mg/L －

フッ素 mg/L 0.1

ジオスミン

溶解性ＢＯＤ

ＳＳ

2-MIB

 ｱﾝﾓﾆｳﾑ態窒素

 

ＤＯ

ＢＯＤ

S-37

ｐＨ

天　　侯

採水時間

気　　温

水　　温
流　　量



水質分析測定結果表（宮園調整池）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 坂　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 － 水質分析担当機関

調 査 日 H17.4.28

調査地点 宮園調整池 坂川

項　目 単　位 表層 下層

天　　侯 晴 晴 晴 晴 #REF!

採水時間 時分 10:40 11:05 12:07 0:00 0:00 #REF!

気　　温 ℃ 25.4 25.4 25.7 0.0 0.0 #REF!

水　　温 ℃ 20.1 20.1 19.2 0.0 0.0 #REF!

流　　量 m
3
/sec － － 0.00 0.00 #REF!

ｐＨ － 9.6 9.6 7.8 6.0～8.5

ＤＯ mg/L 15.1 16.4 10.4 2.0以上

ＢＯＤ mg/L 34.5 36.2 1.7 10以下

ＳＳ mg/L 47.0 49.0 9.8

ＶＳＳ mg/L 38.6 39.6 3.7

総窒素 mg/L 3.86 3.93 2.47

アンモニウム態窒素 mg/L <0.01 <0.01 0.21

硝酸態窒素 mg/L <0.01 <0.01 1.80

亜硝酸態窒素 mg/L <0.001 <0.001 0.052

総リン mg/L 0.705 0.723 0.138

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L 0.216 0.216 0.056

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L <0.001 0.001 0.020

臭気強度 度 16 － <2

2-MIB μg/L <0.001 － 0.002

ジオスミン μg/L 0.011 － 0.003

クロロフィルa μg/L 132.3 130.6 11.1

坂川
環境基準
(E類型)

ごみの浮遊が
認められないこと



平成17年度　江戸川支川水質測定業務　　現地調査表（宮園調整池） 　

水 系 名　利根川（江戸川）

事務所名　江戸川河川事務所 天候 前々日 晴

前　日 晴

調 　査 　地 　点 宮園調整池 坂　川

河　　　川　　　名 － 坂　川

採　水　者　氏　名 早川 早川

番号 項目 2005/4/28 2005/4/28

A1 採水位置
池の中心部
（表層）

池の中心部
（底層）

左　岸

A2 天候 晴 晴

A3 採水時刻 時分 10:40 11:05 12:07

A4 水位 ｍ － －

A5 流量 ｍ
3
／Ｓ － －

A6 全水深 ｍ 0.71 0.60

A7 採水水深
ｍ 表層 底上 0.4 m 表層

A8 気温 ℃ 25.4 25.4 25.7

A9 水温 ℃ 20.1 20.1 19.2

A11 外観 特になし 特になし ゴミ

A12 臭気 無臭 無臭 無臭

A13 透視度 ｃｍ 5.8 6.0 47.3

A14 透明度 ｍ － － －

A15 水色 中緑色（濁） 中緑色（濁） 無色透明

備　　　　　考

単位

月日



水質分析測定結果表（宮園調整池）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 坂　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 － 水質分析担当機関

調 査 日 H17.7.20

調査地点 宮園調整池 坂川

項　目 単　位 表層 下層

天　　侯 曇 曇

採水時間 時分 8:51 8:56 9:25

気　　温 ℃ 25.6 25.6 25.6

水　　温 ℃ 26.7 26.5 25.3

流　　量 m
3
/sec － －

ｐＨ － 8.9 8.9 7.7 6.0～8.5

ＤＯ mg/L 6.3 5.7 7.9 2.0以上

ＢＯＤ mg/L 21.0 20.0 1.9 10以下

ＳＳ mg/L 97.0 108.0 8.6

ＶＳＳ mg/L 57.9 61.0 2.7

総窒素 mg/L 4.13 4.57 2.31

アンモニウム態窒素 mg/L 0.11 0.14 0.13

硝酸態窒素 mg/L <0.01 <0.01 2.07

亜硝酸態窒素 mg/L 0.001 0.001 0.037

総リン mg/L 1.390 1.440 1.100

ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ mg/L 0.767 0.786 0.083

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.080 0.021 0.110

臭気強度 度 2 － <2

2-MIB μg/L <0.001 － 0.003

ジオスミン μg/L <0.001 － 0.004

クロロフィルa μg/L 277.4 256.6 8.7

坂川
環境基準
(E類型)

ごみの浮遊が
認められないこと



平成17年度　江戸川支川水質測定業務　　現地調査表（宮園調整池） 　

水 系 名　利根川（江戸川）

事務所名　江戸川河川事務所 天候 前々日 晴

前　日 晴

調 　査 　地 　点 宮園調整池 坂　川

河　　　川　　　名 － 坂　川

採　水　者　氏　名 早川 藤身

番号 項目 2005/7/20 2005/7/20

A1 採水位置
池の中心部
（表層）

池の中心部
（底層）

右　岸

A2 天候 曇 曇

A3 採水時刻 時分 8:51 8:56 9:25

A4 水位 ｍ － －

A5 流量 ｍ
3
／Ｓ － －

A6 全水深 ｍ 0.71 0.60

A7 採水水深
ｍ

表層 底上 0.3 m 表層

A8 気温 ℃ 25.6 25.6 25.6

A9 水温 ℃ 26.7 26.5 25.3

A11 外観 特になし 特になし

A12 臭気 無臭 無臭 弱下水臭

A13 透視度 ｃｍ 5.2 5.7 55.7

A14 透明度 ｍ － － －

A15 水色 濃緑色（濁） 濃緑色（濁） 淡緑褐色（透）

備　　　　　考

単位

月日



水質分析測定結果表（宮園調整池）

水　系　名 利　根　川 水量測定担当機関
河　川　名 坂　川 試料採取担当機関 　
調査年月日 － 水質分析担当機関

調 査 日 H17.7.26

調査地点 宮園調整池

項　目 単　位 表層

天　　侯 雨

採泥時間 時分 9:15

気　　温 ℃ 25.6

水　　温 ℃ 26.0

流　　量 m
3
/sec －

ｐＨ － 6.8

含水比 ％ 157

強熱減量 ％ 18.0

ＣＯＤsed mg/g 31.7

全窒素 mg/g 4.80

全リン mg/g 3.20

硫化物 mg/g 1.21

酸化還元電位 mV -18



平成17年度　江戸川支川水質測定業務　　現地調査表（宮園調整池） 　

水 系 名　利根川（江戸川）

事務所名　江戸川河川事務所 天候 前々日 晴

前　日 晴

調 　査 　地 　点 宮園調整池

河　　　川　　　名 －

採　泥　者　氏　名 藤身

番号 項目 2005/7/26

A1 採泥位置 池の中心部

A2 天候 雨

A3 採水時刻 時分 9:15

A4 水位 ｍ －

A5 流量 ｍ3
／Ｓ －

A6 全水深 ｍ 0.71

A7 採水水深 ｍ －

A8 気温 ℃ 25.6

A9 水温 ℃ 26.0

A11 外観 特になし

A12 臭気 弱硫化物臭

A13 透視度 ｃｍ －

A14 透明度 ｍ －

A15 水色 黒

備　　　　　考

単位

月日
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