
土木工事施工管理基準及び規格値（令和5年3月改定）との正誤表

品質管理基準
及び規格値(案)

Ⅱ－2

【工種】
　1　セメント・コンクリート

　（転圧コンクリート・コンクリートダム・
　覆工コンクリート・吹付けコンクリート

　を除く）

【種別】
　材料

【試験区分】
　その他

　（JISマーク表示されたレディーミクスト
コンクリートを使用する場合は除く）

　【試験項目】
セメントの水和熱測定

　【試験方法】
　JIS R 5203

　【規格値】
　JIS R 5210（ポルトランドセメント）
　JIS R 5211（高炉セメント）
　JIS R 5213（フライアッシュセメント）

　【試験項目】
セメントの水和熱測定

　【試験方法】
　JIS R 5203

　【規格値】
　JIS R 5210（ポルトランドセメント）
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